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1. Fejezet

A SZABALYZAT HATALYABALEPTETESERGL
1.1. A Tizvédelmi Szabalyzat célja, feladata:

A Tizvédelmi Szabdlyzat (tovabbiakban szabalyzat) a MUzeum alapvetd tlizvédelmi
szabalya, amely a jogszabélyok alapjan hatérozza meg a tlizvédelmi tevékenység
valamennyi fontos kérdését.
Ezek alapjan a szabdlyzat a Mizeum egészére kiterjedSen, egységesen rogziti:

o a tlizvédelmi szervezeti, miikodési és eljarasi szabdlyait;

* a megel6z8 és mentd tlizvédelmi szabalyokat azok végrehajtadsanak mddijat;
tlizvédelemmel kapcsolatos hataskoroket, feladatkéroket;
e a Muzeum teriiletén a munkavégzésre vonatkozé hasznalati, magatartési
viszonyokat;
az esetleges t{iz esetén a helyes magatartast;
és mindazon a kévetelményeket, amelyek a tlizvédelemrdl sz4l6 jogszabalyok
eléirak, valamint azokat a kovetelményeket, amelyek tlizvédelmi jogszabalyok

nem irnak el8, de szabdlyozasuk a Mdzeum sajatossagai miatt sziikséges és
indokolt.

L]

1.2. A szabalyzat teriileti hatalya kiterjed:

e a Muzeum 3ltal lizemeltetett és bérelt létesitményekre;

e valamennyi a miikédési teriiletére, kezelésében vagy barmilyen jogcimen
hasznalatéban Iév8 valamennyi épitményre, szabad térre;

* az ott elhelyezett, vagy tarolt minden anyagra és egyéb vagyontargyra;

1.3. A szabalyzat személyi hatalya kiterjed:

e a Mlzeummal munkaviszonyban Iévé dolgozokra illetve egyéb barmilyen

jogcimen foglalkoztatott, munkavégzéssel megbizott személyekre;

* a Mazeum egyes éplileteit, helyiségeit, szabadtereit megbizasi, vallalkozoi,
bérleti szerz6dés alapjan  4llandé vagy ideiglenes jelleggel hasznald
szervezetekre, illetve a Mdzeum teriiletén, a Mizeum érdekében, annak
megbizasa alapjan munkat végzdkre és sziikséges mértékben az itt tartdzkods
egyéb természetes személyekre (latogatdk, tgyfelek, vendégek stb.);

1.4. A szabalyzat idobeli hatalya kiterjed:

A szabdlyzat a hatalybalépés napjatdl visszavonasig érvényes. Jelen szabdlyzatot
mindenkor naprakész dllapotban kell tartani. Az id8kézben szilkségessé vald
modositast, minden évben, december 31-ig at kell vezetni jelen szabalyzatba.
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1.5. A szabalyzat 2015. jinius 02-an Iép hatalyba, rendelkezéseit ezen id5ts|
fogva visszavonasig alkalmazni kell. A szabalyzat hatalybalépésével
egyidejiileg minden korabbi tiizvédelmi szab4lyzat hatalyat veszti.

A Szabalyzatban régzitett rendelkezések végrehajtasanak feliigyeletére és
ellendrzésére jogosultak és kotelezettek mindazon vezetok, akik részére a
Szabalyzat feladatokat, illetve hataskért allapit meg.

Minden vezet beosztasi doigozé koteles a hataskérébe tartozé tiizvédelmi
feladatokat maradéktalanul végrehajtani, az iranyitasuk ala beosztott sajat
és idegen gazdalkodé szervezet Altal biztositott dolgozokkal a rajuk
vonatkozé rendelkezéseket betartatni, valamint a szabalyok végrehajtasat
folyamatosan ellenérizni.

A Szabalyzat rendelkezéseit minden a Tarsasag érdekében munkat végzo
dolgozéval az eseti és rendszeres (ismétl6dé) oktatas keretében munkaba
allas el6tt ismertetni kell.

A Tarsasag érdekében munkat végzé minden érintett doigozé koteles a
Szabalyzat elirasait a ra vonatkozé mértékben megismerni és azt a
munkavégzése soran maradéktalanul betartani.

A Szabalyzat rendelkezéseinek megszegése - a cselekmény vagy az annak
nyoman bekdvetkezett esemény silyatol és jellegétsl fiiggéen - fegyelmi,
szabalysértési, illetve biintet6eljarast vonhat maga utan.

Fenntarté vonatkozasban tlizvédelmi szaktevékenységet véllalkozasi szerzédésben
foglaltak alapjan a jelen utasitis hatalyba Iépésekor A Kaméleon 98 Mérndki-
tanacsad6 Bt. (cim: 2100 Godoll6, Antalhegyi Gt 55.) latja el.

Feladata a vonatkozd jogszabalyok és kételezden alkalmazandd szabvanyok altal
el6irt tlizvédelmi feladatok elldtésa, betartasanak ellendrzése.
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I1. Fejezet

. AZ IPARMUVESZETI MUZEUM, MINT KOZPONTI
KOLTSEGVETESI SZERV LEGFONTOSABB T(ZVEDELMI
FELADATAI

A Muazeum legfontosabb t{izvédelmi feladata a tlizvédelmi, biztonségi és egyéb miiszaki
berendezések, késziilékek, eszkozok biztositisa és a dolgozdk tlizvédelmi oktatésanak,

képzésének rendelkezés szerinti végrehajtasa, a feladatok és a felel0sségek
meghatarozasa.

1. Ezen beliil:

1.1. A Mlzeum tlizvédelmi feladatainak ellatisara kijel6lt személy vagy véllalkozas
irasban torténé megbizésa, valamint a tevekenységiikhdz sziikséges anyagi, szakmai
és egyéb feltételek biztositasa.

1.2. A létesitésre és a haszndlatra vonatkozé tiizvédelmi szabalyok érvényre juttatasa,
illetbleg a szilkséges pénzfedezet és egyéb feltételek biztositisa.

1.3. Beruhazasok, atalakitasok, bdvitések esetén a sziikséges tlizvédelmi és egyéb
biztonsagi  berendezések létesitése, a vonatkozé tiizvédelmi rendelkezések
maradéktalan végrehajtasa.

1.4. A létesitmény teriiletén a jogszabalyokban, kotelezd szabvanyokban el6irt tipust
és mennyiségli tlizoltd késziilék és tlizoltd vizforras és egyéb felszerelés biztositésa,
valamint azok sziikség szerinti karbantartésa, javitasa, potlasa.

1.5. A tlizvédelmi, a villamos és a villimvédelmi berendezések szabvanyban elGirt
id6szakonkénti feliilvizsgélata, feltart hibak javitasa.

1.6. A dolgozdk szabalyzat el8irdsa szerinti tiizvédelmi oktatasa.

1.7. A tlizvédelmi munka szakmai iranyitasa, feligyelete, a rendelkezések
megtartasanak rendszeres ellenbrzése,

1.8. A tlizvédelmi szabélyok megszegGivel szemben felelosségre  vonas
kezdeményezése.
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III. Fejezet

A TUZVEDELMI FELADATOKAT ELLATO SZEMELYEK JOGAT
ES KOTELEZETTSEGEI AZ EGYES MUNKAKOROKBEN

1. A Mzeum igazgatdéjanak tiizvédelmi feladatai

1.1. A Mizeum vezetGje sajat, tlizvédelemmel kapcsolatos tlizmegel8zési, tiizvédelmi
szervezesi, ellendrzési feladatainak elldtasardl tiizvédelmi megbizott (egy feladattal
megbizott dolgozd vagy szakcég) (itjon gondoskodik.

1.2. Kialakitja és mlkodteti a Mizeum tlizvédelmi szervezetét, és biztositja a
mikodéshez és az eredményes tlizmegeldzési munkahoz sziikséges anyagi és targyi
feltételeket.

1.3. Megallapitja a tlizvédelemmel kapcsolatos hataskéroket, a tiizvédelmi eljarasok
rendjét.

1.4, Tiizvédelmi megbizott tjan gondoskodik a tiizvédelemmel kapcsolatos hatalyos
jogszabdlyok és a tlizvédelmi szabalyzatban (pl. tlizvédelmi hasznlati szabalyok)
foglaltak betartatasaral.

1.5. Akadalyoztatasa esetén kijelli az intézkedésre jogosult helyettesét.

1.6. Intézkedik a tlizvédelmi eszkozok, berendezések karbantartasardl és
fejlesztésérél, a Mlzeum tlizvédelmi &llapoténak megfeleléen magas szinten valé
tartasardl.

1.7. Irashan megbizza a Mizeumon beliil tlizvédelmi feladatokat ellatd személyt
(tlzvédelmi megbizott). Gondoskodik arrdl, hogy a tlizvédelmi feladatot szakmailag
alkalmas, megfelel§ felkésziiltségli személy illetve céq iassa el.

1.8. A tlizvédelmi megbizottat minden olyan targyaldsra, értekezietre meghivija, ahol a
tlizvédelmi kérdés érintve van, véleményét a tiizvédelmi iigyekben meghallgatja,
intézkedésekbe bevonja.

1.9. A Mlizeum egészére vonatkozd, &tfogé jogszabélyi szintli rendelkezést, tlizvédelmi
szabdlyzatot ad ki, melyben szabdlyozza a munkahelyre, a tevékenységre, a
munkavégzesre vonatkozo, a Mlzeum sajatossagait figyelembe vevé tiizvédelmi
rendelkezést, annak végrehajtdsanak modjat, a tlizvédelmi szervezet feladatait, a
tiizvédelmi oktatas illetve egyéb tiizvédelmi eljarasok rendjét.

1.10. Sziikseg esetén (pl. tiiz esetén) szigoritd tlizvédelmi intézkedést, allasfoglalast,
korlevelet stb. ad ki.

1.11. Elvégezteti az idészakos tlizvédelmi felllvizsgalatokat és ellendrzéseket, és a
feltart hianyossagok megsziintetése érdekében intézkedéseket tesz.

1.12, A tlizvédelmi helyzetre kihaté minden jelentés tevékenységet, véltozast (pl. Uj
kockazati osztalyba sorolés) annak megkezdése el6tt 15 nappal kételes az 1. fokd
tlizvédelmi hatésagnak bejelenteni.

1.13. A tlzvédelmi hatésag altal tartott ellendrzéseken a Mizeum tiizvédelmi
megbizottjaval egyiitt kételes részt venni, vagy intézkedésre jogosult vezetével magat
képviseltetni.

1.14. Gondoskodik arrdl, hogy a Mizeum dolgozdinak munkéaba allitdsakor, tovabba
szilkség szerint a munkakériiknek megfeleld tizvédelmi oktatisban részeslljenek.
1.15. Biztositja a tlizvédelmi megbizott részvételét a tlizvédelmi helyzetet befolyasolo
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feltjitasok, beruhazasok elékészitésében, megvaldsitasaban.

1.16. Engedélyezi az alkalomszer(i tiizveszélyes tevékenységek vegzését a Mizeum
teriiletén.

1.17. A kozvetlen tlizveszélyes allapot megsziintetésére intézkedik, eldsegiti a
tlizvizsgalat megtartasat, a tliz keletkezési okanak és karértékének megallapitasat,
kilon felhivasra szakértét biztosit.

1.18. Tajékoztatja az illetékes katasztréfavédelmi kirendeltséget és a szakmai
felligyeletet ellato feliigyeleti szervet a Mlzeumban eléfordult tiizesetekrdl.

1.19. Indokolt esetben a tlizvédelemmel 6sszefiiggs kérdésekrdl a nyilvanossag
részére a MUzeum nevében tajékoztatast ad.

1.20. Koteles a tlizoltésag részére — el6zetes egyeztetések alapjan — a helyszini
gyakorlatok megtartasat lehetdvé tenni.

2. Tizvédelmi megbizott feladatai

2.1. Rendszeresen ellendrzi a Muzeum valamennyi egységére kiterjeden a tiizvédelmi
szabalyzatokban, jogszabélyokban és a vonatkozé szabvanyokban foglalt tlizvédelmi
eldirasok betartasat, érvényre jutasat. Hidnyossag esetén jegyz8kényvet készit és
intézkedést kezdeményez.

2.2. Szakmailag iranyitja és ellendrzi a Mizeum t{izvédelmét.

2.3. A tlizvédelmi szabalyzat médositéséra — a jogszabélyban és a létesitményben
bekdvetkezett valtozasok miatt — javaslatot tesz.

2.4. Rendszeresen ellenérzi a Miazeum teriiletén &vé tlizvédelmi berendezések,
felszerelések és eszkozok készenléti allapotat, fenntartdsuk, karbantartasuk elvégzését.
2.5. Elkesziti a tlizolté Kkészilékek 54/2014. (XII. 05.) BM. rendelet szerinti
nyilvantartasat és szemrevételezéssel legaldbb negyedévenként ellendrzi a tlizoltd
készlilékek allapotat.

2.6. A tlizvédelmi szabalyzat alapjan oktatasi tematikat készit annak érdekében, hogy a
munkateriiletekre vonatkozé megel6z8 tiizvédelmi szabélyokat a teriileten I&v&
tlizvédelmi berendezések, felszerelések, késziilékek szakszerli kezelését a Mizeum
dolgozdi elsajatitsak.

2.7. Nyilvantartja a t{izvédelmi munka sordn az intézkedési jogkdrét érintd iratokat,
dokumentumokat, a tlizvédelmi szervezet tagjainak okmanyait.

2.8. A Muzeumban lebonyolitott atalakitasok, bévitések, beruhézésok elfkészitése és
megvalositasa soran a tlizvédelmet érintden felkérésre szakmai segitséget nydit,
elbsegiti a vonatkozd rendeletek és jogszabalyok érvényre jutasat. '
2.9. Figyelemmel kiséri a Mlizeum teriiletén a tlizveszélyes tevékenységek végzését,
valamint a kiadott engedélyben eldirtak betartdsat, sziikség szerint gondoskodik a
felligyeleti szolgélat biztositidsardl, eseti el@irdsok megtételérél és megtartasuk
ellenbrzésérél.

2.10. Figyelemmel kiséri a t{izvédelmet é&rintd jogszabalyi véltozasokat, ennek
megfelelden intézkedik annak érvényre juttatasardl (lasd Z&r6 Rendelkezések).

2.11. Tiizvédelemmel kapcsolatba hozhaté eseményt(eket) kovetSen vizsgalatot tart,
tényfeltérdst végez és intézkedik.
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2.12. Tizvédelmi hatésagi szervek képviselSivel egyiittmiikdik, felkérésre a
katasztrofavédelmi kirendeltségnek bekiildétt szakmai allasfogialasokat elékésziti (pl.
épitési beruhazas esetén).

2.13. Részt vesz a tlizvédelmi szakhatdsagi eljarasokon, a katasztréfavédelmi
kirendeltseg és a szakmai feliigyeletet elldté szervek altal tartott tlizvédelmi
ellendrzéseken.

3. A Mizeum dolgozéinak, kézalkalmazottak tiizvédelmi feladatai

3.1. Kulon felhivds vagy intézkedés nélkiil a szabdlyzatban meghatarozottak
végrehajtasa.

Ennek érdekében kételesek:

3.2. Munkaba dllasakor az altaldnos és a munkahelyi, munkahelyének
megvaltoztatasakor, tovabbd a munkakorére meghatarozott iddszakban ismétigdé
tlizvédelmi oktatdson részt venni, az azon val részvételt aldirasaval igazolni.

3.3. Megismerni a munkahely kdzelében taldlhaté tiizolté késziilékek készenléti helyét
illetve tiiz esetén vonatkozd egyéb hasznélati szabélyokat.

3.4. Tevllegesen kozremiikodni a munkahelyi rend és tisztasdg, a megfelelé és
biztonsagos munkakoriimény és a tlizvédelmi fegyelem kialakitdsaban és
fenntartasaban. Nem szabad olyan tevékenységet végezni, amellyel a munkahely
tlzbiztonsagat veszélyeztetheti, ami tiizet okozhat.

3.5. Személyesen észlelt, vagy a tudomasara jutott tiizvédelmi hianyossagokat,
szabdlytalansagokat munkahelyi vezetSjének vagy a tlizvédelmi megbizottnak
jelenteni,

3.6. Tz és robbanasveszély észlelése esetén a munkavégzést megsziintetni.

3.7 Tlzveszelyt, vagy az éltala észlelt tiizesetet, késedelem nélkiil jelezni, illetve a mar
eloltott tlizesetet is bejelenteni az illetékes katasztréfavédelmi kirendeltségnek
tlizoltdsagra.

3.8. Tlz esetén az dltala észlelt eseményt jelezni, a veszélyeztetett teriileten
tartozkoddkat riasztani és testi épségének veszélyeztetése nélkiil megkiséreini a tiiz
oltasat.

3.9. A tlzoltas vezet§jének rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani, utasitasa
szerint eljarni a beavatkozds eredményessége érdekében minden helyi kdriilményrél
valésagnak megfelelSen tajékoztatni.

3.10. A munka befejezésekor kételes:

- Az dltala hasznalt gépet, berendezést, késziiléket a vonatkozé kezelési, karbantartési
utasitas szerint tizemen kiviil helyezni.
- Meggy&8z8dni a helyiség, a gép, berendezés tisztasagardl, valamint arrdl, hogy annak
kornyezetében nem maradt-e tlizet okozd é&llapot. Az égheté hulladékot kijelolt
hulladékgytijté helyen kell elhelyeznie.
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4. Az osztalyvezetdk tiizvédelmi feladatai

4.1, Mikodési terilletén felelds a Tiizvédelmi Szabalyzatban foglalt feladatok
végrehajtasaért;

4.2. Elfsegiti és biztositia az ellenérzésre jogosult hatdsagi szervek, személyek
valamint a tlizvédeimi megbizottak munkajat;

4.3. Allandé kapcsolatot tart fenn a tiizvédelmi tevékenységgel megbizott feleldssel:

4.4. A vezetése alatt &ll6 teriileten folyamatosan ellen8rzi a tiizvédelmi eldirdsok
betartasat;

4.5. A feltart hianyosségok megsziintetésérdl intézkedik;
4.6. A hataskoérét meghaladé eseteket az igazgatéval kozi,
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IV. Fejezet

TOZVEDELMI OKTATAS ES TOVABBKEPZES

1.1. A Mizeum kezelésében 1évé vagyontargyak védelmének alapvetd feltétele, hogy a
dolgozok megismerjék a tliz esetén sziikséges teendéket, a tiizoltas szabalyait, és
ezeket az ismereteket a gyakorlatban is alkalmazni tudjak. Ennek érdekében fontos,
hogy a dolgozok a munkakoriikbél, a létesitmény hasznalatabdl eredd tlizveszélyre és
azzal Osszefiiggd megel6zési, mentési feladatokra folyamatos felkészités keretében
oktatasban részesiilienek. A Mizeumban minden dolgozét a munkakorének megfeleld
tlizvédelmi oktatasban kell részesiteni.

1.2. A Mlizeum minden dolgozéjat évenként legalabb egy alkalommal oktatasban,
tovabbképzésben kell részesiteni. tovabba:

- munkaba allasakor,

- a munkahely, a munkakdr vagy a munkafolyamat megvaltozésakor,

- hosszabb tavollét (minimum fél év) utan visszatérd dolgozo,

- soron kivill minden esetben, mikor sziikségessé valik (pl.: tiizeset kapcsan).
Tiizvédelmi oktatas nélkiil a dolgozét munkaba allitani tilos!

1.3. Az elméleti oktatds tartalmat a munka jellegének, és veszélyességének
megfeleléen gy kell kialakitani, hogy a dolgozé a tevékenységéhez szilkséges
tlizvédelmi ismereteket elsajétitsa.

1.4. Az altalanos elméleti oktatéas folyaman a dolgozokat a kdvetkezére kell kioktatni:
- a tlizvédelmi szabalyzat vonatkoz6 szabdlyainak megismertetésére,

- @ munkahely és munkafolyamat tlizveszélyességére,

- az altalanos megel6z6 hasznalati rendelkezésekre,

- tlizvédelmi szabdlyzatban elrendeltekre,

- a tliz esetén kovetendd magatartasra, a tiizjelzéssel, riasztissal, a tiiz esetén
elldtanddé mentési, oltsi, helyiség, épiilet kiliritési feladataira,

- a dohanyzasi tilalom szabélyainak megtartéasara,

- a tlizvédelmi szabélyok megszegésének jogkovetkezményeire.

1.5. A tlizvédelmi oktatési tematika Gsszedllitasaért a tiizvédelmi megbizott a felelds.
1.6. A tlizvédelmi oktatasban részesiils dolgozok tlizvédelmi oktatasardl TUZVEDELMI

OKTATASI NAPLOBAN nyilvintartast kel vezetni, melyet a dolgozd aldirasaval
kdteles igazolni.

1.7. Az oktatasi naplénak a kdvetkezd adatokat kell tartalmaznia:
- oktatas helyét, idGpontjat,
- az oktatasra kotelezettek szamat,
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- az oktatdson megjelentek szamat,

- oktato nevét, beosztasat,

- az oktatas jellegét (Ujrafelvételes, ismétiddd, rendkivili oktatas),

- az oktatas formajat (elmélet, gyakorlati),

- az oktatas okat (tlizvédelmi utasités eldirdsa szerint, Gj gép beszerzése, tlizeset
utan),

- az oktatds targyat,

- az oktatasban részesiiltek nevét, alairasat,

- az oktato alairasat.

1.8. Az oktatasi napldkat a Mlzeum irattaraban kell megérizni.

2. Tlizvédelmi szakvizsga

2.1. A tlizvédelmi szakvizsgara vonatkozé részletes szabélyokat a tilzvédelmi
szakvizsgara kotelezett foglalkozdsi dgakrdl, munkakdrokrd), a tizvédelmi szakvizsgaval
dsszefliggd oktatdsszervezésrdl és a tiizvédelmi szakvizsga részletes szabalyaird| szolo
45/2011. (XII. 7.) BM rendelet szabélyozza,

2.2. A szakvizsgara valé tanfolyami felkészitéshez sziikséges anyagi feltételek
biztositasa a dolgozé foglalkoztaté vezet feladata, a képesités megszerzése pedig a

dolgozo kotelessége. Ennek hidnyaban az emlitett képesitéshez kétott munkakért nem
lathatja el.

2.3. A szakvizsgéval rendelkezé személynek dtévenként kételezs tovabbképzésen kell

részt vennie, amelyr6l a tovébbképzés szervezje az id6pont megjeldlésével igazolast
ad ki.

2.4. A tlizvedelmi szakvizsgahoz kétott foglalkozasi 4gak és munkakorsk
1. Hegesztbk és az épitdipari tevékenység sorédn nyilt langgal Jaro munkat végzok.

2. Az Orszdgos Tizvédelmi Szabdlyzat szerint robbandsveszélyes osztdlyba tartozd
anyagoknak barmely iddpontban 300 kg témegmennyiséget meghalado mennyiségij
ldroldsdt vagy 100 kg tdmegmennyiséget meghaladd mennyisegd jpari vagy
szolgafiatds korébe tartozo feldolgozésat, technoldgiai felhaszndldsst végzok.

3. Eghetd gdz lefejtdsét lolieset, kiszolgdldsat, tovdbbd autdgsz kiszolgsldsst
végzok.

4. Tlzgdtlo, fistgatld nyildszérd-szerkezetek beépitését,  fellilvizsgalatat,
karbantartdsat, javitasat végzik.

5. Tiizolto-vizforrésok feliilvizsgalatat végzék.

6. Pirotechnikai szakbolti eladdk, raktirkezeldk, termékiizemeltetdk, anyag- és
termékgydrtas-vezeték.

7. Tlzoltd késziifékek karbantartdsat végzok,
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8. Beépitett tizjelzd berendezések kivitelezéset karbantartdsat,  javitdsat
telepitését, feliilvizsgalatat végzok.

9. Beépitett tizoltd berendezések kivitelezését, karbantartdsat, Javitdsat, telepitéset.
felilvizsgalatat végzok.

10. Beépitett tiizjelzG berendezéseket tervezdk a kivitelezésért felelds miiszaki
vezetdk, valamint az iizembe helyezd mérmdokok.

11. Beépitett tiizoltd berendezéseket tervezék, a kivitelezésért felelds mijszaki
vezetok, valamint az iizembe helyez6 mémdkok.

12, Tiizélldsagot ndveld bevonati rendszerek alkalmazasat, karbantartdsat vEgzok.

13. Beépitett hé- és fiistelvezetd rendszerek telepitését feldlvizsgalatat,
karbantartdsat, javitasat végzok.

14. Erdsdramu berendezések iddszakos fellilvizsgdlatat végzok.
15. Tiizgato tomitések bepitéset, feliilvizsgalatat, karbantartasat, javitisét végzok.
16. Tiizalldsdgot ndveld burkolatok beépitését, karbantartdsat végzok.
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V. Fejezet

TUZVESZELYES TEVEKENYSEGEKRE VONATKOZ0
ELOIRASOK

1. Tlizveszélyes tevékenység

1.1, Tlzveszélyes tevékenységnek min&siil az a tevékenység, amely a kdrnyezetében
lévé éghetd anyag gyulladasi h8mérsékletét, lobbandspontjst meghaladé
hémérséklettel és/vagy nyilt langgal, izzassal, parédzslassal, szikrazassal jar. A
tlzveszelyes tevékenység lehet allands jellegi és alkalomszerdi.

1.2. Tiizveszélyes tevékenységnek mindsiil:

* Az Orszagos Tiizvédelmi Szabdlyzat szerint robbandsveszélyes
oszlalyba tartozd anyagoknak barmely idépontban 300 kg
témegmennyiséget meghaladé mennyiségii térolésst vagy 100 kg
témegmennyiséget meghaladd mennyiségii ipari vagy szolgaltatis
korébe tartozo feldolgozasat, technoldgiai felhasznalisst végzdk.

» aldnghegesztés, lingvagss,

o elektromos ivhegesziés,

o forrasztds,

e szigetelb és burkoldanyagok olvasztisa, melegitése

* egyéb tizveszéllyel jéré munkafolyamatok Pl: sarokcsiszolé hasznélata
bizonyos esetekben irdsos feltételekkel végezhets.

1.3. Tlzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az, tiizet vagy
robbanast okozhat.

14. Az dllandé jellegli tlizveszélyes tevékenységet csak a tlizvédelmi
kévetelményeknek megfeleld, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni.

2. Alkalomszerii tiizveszélyes tevékenység végzésének feltételei

2.1. Alkalomszeri{i tiizveszélyes tevékenységnek mindsiil az allandé jellegli
munkahelyeken kiviil végzett minden olyan munkafolyamat, amely nyilt langgal,
szikrazassal, magas h&sugérzassal jar.

2.2. Nem szabad alkalomszerii tiizveszélyes munkat végezni:

» ahol éghet6 gdz, g&z, folyadék olyan mennyiségben fordulhat eld, hogy abbdl tiiz
vagy robbanas keletkezhet,

o ahol nyilt lang hasznalataval jaré munka tiizet okozhat,
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o gépjarmiivon, annak tiizeléanyag tartalya kozelében,

» ahol éghetd folyadékkal alkatrészeket mosnak, amig ott a tiiz és robbanasveszély
fennall

2.3. Alkalomszer(i tlizveszélyes tevékenységet elbzetesen irdshan meghatarozott
feltételek alapjan a munkét kézvetleniil elrendelé (3. sz. melléklet) engedélyével
szabad végezni.

2.4. Az alkalomszer(i tlizveszélyes tevékenységet végzének nem kell irdsban
meghatarozni a tevékenységre vonatkozo feltételeket, ha azt a sajat tulajdonaban Iévé
létesitményben, éplletben, szabadtéren végzi.

2.5. A tevékenységet csak az engedélyben meghatérozott szeméiy(ek) végezhetik.

2.6. Az alkalomszer(i tlizveszélyes tevékenységre vonatkozd feltételeknek tartalmaznia
kell:

a tevékenység idopontjat, helyét,

a tevékenység leirdsat, a munkat végzo nevét,

tlizvédelmi szakvizsgahoz kotott munkakér esetén a bizonyitvany szémat,

a vonatkozo tlizvédelmi szabalyokat és elSirdsokat,

2.7. Az engedély egy tevékenységre vagy folyamatos munkavégzésre szélhat, de
legfeljebb 30 napig érvényes.

2.8. Az engedélyt a munkat végz6é személy kételes maganal tartani.

2.9. Kilsé munkavégz6 (pl. vallalkozd) esetén az engedély kiadasa a tevékenységet
végzd hataskore. Az engedélyt a Mlizeum igazgatéjanak lattamozni kell, aki ezt a helyi
sajatossagoknak megfeleld tlizvédelmi eléirdsokkal kiegésziti.

2.10. A rendeletben meghatérozott tlizveszélyes tevékenységet csak érvényes
tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkez6, egyéb tiizveszélyes tevékenységet a tlizvédelmi
szabalyokra, elGirasokra kioktatott személy végezhet.

2.11. A tlizveszélyes tevékenységhez a munkdt elrendeld az ott keletkezhetd tiiz
oltasara alkalmas tlizolt6 felszerelést, késziiléket kételes biztositani.

2.12. A tlizveszélyes tevékenység befejezése utdn a munkat végz§ a helyszint és
annak kornyezetét tlzvédelmi szempontbdl koteles atvizsgdlni és minden olyan
kérlilményt megsziintetni, ami tiizet okozhat.

2.13. A feltételek megallapitdsa a munkat elrendel§ feladata.
2.14. Az engedélyt 90 napig meg kell 8rizni.

2.15. Alkalomszerii hegesztési tevékenység esetén még:

* amunka helyszinén lévé égheté anyagokat el kell tavolitani
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e hegeszt6 palackokat nyomascsokkents szeleppel ellatva, fliggbleges
helyzetben és régzitve, csak az erre a célra kialakitott szallitéeszkozzel és
megfeleld tlizolté készilék biztositasaval ellatva szabad mozgatni.

* hegesziést csak mlszakilag kifogastalan eszkézzel és készilékkel szabad
végezni

* afentiekrél az engedélyezének a munka megkezdése elétt kell meggy6zodnie
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3. Dohanyzas szabalyai
« Eg6 dohény nem(t, gyufat, tilos olyan helyre tenni, ilietve ott eldobni, ahol az
thzet okozhat!
sDohanyozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren,  ahol
robbanasveszélyes osztdlyba tartozé anyagot eldallitanak,  tarolnak,
feldolgoznak. A dohanyzasi tilalmat biztonségi jellel kell jelsIni.

» A Mlzeum teriiletén TILOS a dohéanyzas.

e A dohanyzasi tilalmat és a dohanyzdsra kijelolt helyet jogszabalyban
meghatdrozott tartalmi és forméju felirattal, jelzéssel kell jeldini, melynek
mérete legaldbb A/4-es legyen.

TILOS A DOHANYZAS
i NO SMOKING 1
INTERDICTION DE FUMER:
RAUCHEN VERBOTEN
HE HYPHTH.

* A dohanyzasra kijelélt helyet ,Dohanyzasra kijeldlt hely” felirattal kell ellatni,
valamint keletkezett hamu gylijtésére és a csikk biztonsagos eloltaséara
alkalmas hamutadlat kell biztositani.

DOHANYZASRA |
KIJELOLT HELY

SMOKING AREA

ZORE FUMEUR

RAUCHERZONE
MECTO AN KYPERKA
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V1. FEJEZET

A LETESITESRE ES HASZNALATRA VONATKOZO T(ZVEDELMI
SZABALYOK

1. Tiizszakasz és tiizgatlo elvalasztas

1.1. Az épitményekben a tliz terjedésének megakadalyozasa céljabdl tlizszakaszokat
kell kialakitani, A tlizszakaszokat egymastdl tlizgatld szerkezetekkel (tiizfal, tlizgatld fal,
tlizgatlé fodém stb.) kell elvalasztani.

1.2. A tlizszakaszokat az 54/2014. (XII.05.) BM rendelet 21 §-a szerint kell kialakitani,
illetve szamitani.

1.3. Ha a jogszabdly masképp nem rendelkezik, a tlizszakaszok kézotti hatarold
szerkezeten atvezetett kozlé miivet, csévezetéket stb. - a szallitészalag kivételével —
nem eéghet6 anyagbdl kell késziteni, az &tvezetési helyeken a berendezés kériili
nyilasok elzarasarol olyan nem éghetd anyag( tiizgatld tomitéssel, szerkezettel,
berendezéssel kell gondoskodni, amely megfelel a tlizgatlé szerkezettel szemben
tamasztott tlizallésagi hatarérték kovetelménynek.

2. Tiizoltasi at, teriilet és egyéb utak

2.1. A tiizoltésag vonuldsa és miikddése céljgra az épitményekhez olyan utat, illetve
teriletet kell biztositani, amely alkalmas a tiizolté gépjarmiivek nem rendszeres
kozlekedesére és mikodtetésére.

2.2. A létesitmény kozlekedési, tlizoltasi felvonuldsi Utvonalait, teriileteit, valamint
vizszerzési helyekhez vezetd Gtjait, dllandéan szabadon és olyan allapotban kell tartani,
amely alkalmas a t{izolté gépjarmlivek kozlekedésére.

2.3. Az épitményben, helyiségben és szabad téren a villamos berendezés kapcsoldjat, a
kdzml nyitd és zaré szerkezetét a tlizjelzd kézi jelzésaddjat, a nyomasfokozo
szivatty(t, valamint a hd és fustelvezetd kezeld szerkezetét, nyilasait tovabba a
tlizvédelmi berendezést, felszerelést és késziiléket eltorlaszolni, a kézlekedési utakat,

ajtokat és a kilritési utakat lesz{ikiteni még atmenetileg sem szabad.

3. Kémény, fiistelvezetés

3.1. Kéményt, kéménytoldét, fiistcsatornat és a technoldgiai berendezés égéstermék
elvezetdjét nem éghetd anyagbdl és gy kell kialakitani, hogy az gyujtasi veszélyt ne
jelentsen.

3.2. Gaziizem(i tiizel-, flit6berendezésekhez, ha azoknak flistgdz hémérséklete nem
haladja meg a 200 °C-t, nem éghetd anyagl kéménybe legalabb nehezen éghetd
béléscsovet szabad elhelyezni.

3.3. Olyan kéményt nem szabad hasznalni, amelynek faldba éghet6 anyagli
épliletszerkezet van beépitve, amelynek miiszaki allapota nem megfelels, amelynél a
jogszabaly szerinti vizsgélatot és tisztitést nem végezték el.

3.4, Gazizem(i flitberendezést csak olyan kéményhez szabad csatlakoztatni, amely
arra megfeleld mindsitéssel rendelkezik,
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3.5. A flst elvezetésre csak jol dsszeillesztett, nem éghetd anyagl, az égéstermék
legmagasabb homérsékletén is megfeleld szilardsagu fiistcsovet szabad hasznalni.

3.6. A fustcsovet 1,5 méterenként, de legaldbb egy helyen, fémbilinccsel az épiilet
szerkezethez kell régziteni és a kéménybe jél illesztetten, hézagmentesen kell
csatlakoztatni. A fiistcs6 és a rogzité bilincs a kdrnyezetére gyGijtasi veszélyt nem
jelenthet.

3.7. Kémények tisztitasat legaldbb évente illetve sziikség szerint el kell végeztetni.
3.8. A kémeények idészakos feliilvizsgalatat, fiisttomorségi probajat legalabb
négyévente el kell végezni,

4. A Mazeum teriiletén idegen kivitelez6kre vonatkozé rendelkezések

4.1. A Muzeum teriletén idegen kivitelezok, szolgaltatast végzokkel katott véllalkozasi
szerz6désnek tartalmaznia kell a kdvetkezdket:

a.) kinek a feladata a megfeleld oltasi képességii tlizoitd késziilékek és egyéb
felszerelések helyszinen torténd biztositasa,

b.) az alkalomszerii tizveszélyes tevékenység végzésének szabdlyait,

c.) esetleges tiiz,- és robbands esetén a kartalanitas modjat,

d) a Muzeum tlizvédelmi szabdlyzatéban foglalt vonatkozé el6irdsok
megismertetésének modjat az idegen kivitelez6 dolgozdi részére,

4.2. A tervez6tdl és a kivitelez6tol feldjités, rekonstrukcié utdn tiizvédelmi nyilatkozatot
kell kémi arrdl, hogy a tervdokumenticidban foglalt tlizvédelmi el&irasokat
maradéktalanul betartotta-e. Amennyiben eltért, annak mi volt az oka, és milyen
engedélyek alapjan tette,

4.3. A nyilatkozat bekérése az ligyvezet0 igazgaté altal kijelslt személy feladata.
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VII. FEJEZET

AZ EPULETGEPESZET LETESITESERE ES HASZNALATARA
VONATKOZO TUZVEDELMI SZABALYOK

1. Tiizel6 és fiitdberendezésre vonatkozo elirasok. Altalanos eldirasok

1.1. Csak engedélyezett tipust, kifogastalan allapotban 1évé tiizeld és fiitdberendezést
szabad hasznalni.

1.2. Gaz,- és olajfogyaszté berendezés kezelésével csak olyan személy bizhaté meg,
aki a 18. eletévét betolttte és az adott kazanteljesitményre érvényes kazankezelSi
vizsgaval, valamint tiizvédelmi szakvizsga bizonyitvannyal rendelkezik.

1.3. Robbanasveszélyes és tlizveszélyes anyagot, illetve folyadékot a kozponti
flitdberendezés vezetékétsl és a fiitStesttdl legaldbb 1 méter tdvolsagra szabad
elhelyezni.

1.4. A flstelvezetésre csak hézagmentesen osszeillesztett, megfelelé szildrdsagu
fustcsovet szabad hasznalni.

1.5. A fustcsovet legalabb 1,5 méterenként, fém bilinccsel az épiiletszerkezethez kell
rogziteni.

1.6. A fustcsS 0,50 m-es kdrzetében éghetd anyagot elhelyezni nem szabad.

1.7. A berendezést szilkség szerint, de évente legaldbb 1 alkalommal - erre illetékes
személlyel - felil kell vizsgaltatni.

1.8. A kazan elhelyezésére szolgal6 helyiség teriiletén robbandsveszélyes folyadékot
(pl. benzint) és egyéb éghetd anyagot még ideiglenesen sem szabad tarolni.

1.9. A kazan elhelyezésére szolgald helyiség teriiletén ki kell fliggeszteni a tizel6
berendezés biztonsagos kezelésére, lizemeltetésére vonatkozd utasitist. Az utasitas
tartalmazza a kezeld feladatat, kételességét, lzemzavar esetén a sziikséges
intézkedések végrehaijtdsanak sorrendjét, stb.

1.10. A kazanok kezelésére és karbantartisara a fenti el6irasokon a
gépkdnyvben, és kezelési-karbantartasi utasitasban és az egyéb gyartéi
dokumentaciokban foglaltak az iranyadék.

2. Villamos berendezésekre vonatkozé eléirasok

2.1. Az épiiletek villamos berendezéseit kozpontilag és szakaszosan is levalaszthatdan
kell kialakitani.

2.2, A biztonsagi berendezésekhez és vildgitdshoz, tovabba a térvilagitashoz kiilsn
levélasztd fékapcsolédt kell létesiteni.

2.3. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolék és biztositékok rendeltetését,
tovabba ezen kapcsolok ki és bekapcsolt helyzetét meg kell jeloIni.

2.4. Aramsziinet esetére tartalékvilagitésrdl kell gondoskodni
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2.5. Villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység, a napi munka
utan helyi kapcsoléval ki kell kapcsolni, idészakos vagy végleges haszndlaton kiviil
helyezés esetén a haldzatrdl le kell valasztani.

2.6. Lampatestet, fénycsdvet védbburkolat nélkiil iizemeltetni tilos.

2.7. Elektromos berendezés, késziilék javitasat, karbantartdsat, ellenérzését csak
szakképzett személy végezheti.

2.8. Villamos berendezést csak rendeltetésének, iizemeltetési elSirdsok és
méretezésének megfelelden szabad hasznélni,

2.9. A helyiségek elektromos vildgitasa és berendezései esetében:

a) a vilagito berendezést, eszkézt Ugy kell elhelyezni, rogziteni és
hasznalni, hogy az a kdrnyezetére tiizveszélyt ne jelentsen,

b) villamos vilagitast a vonatkozé eldirasok szerint kell Iétesiteni,

c) a lampatesteket (gy kell felszerelni és hasznalni, hogy a vezeték
csatlakozohelyei ne legyenek hiizdsnak kitéve,

d) az elektromos berendezésekre, vilagitétestekre éghetd diszité anyagot
elhelyezni nem szabad,

e) a szabvanytol eltéré elektromos berendezést, szerelést létesiteni és

hasznalni nem szabad. Megrongalddott, hibas elektromos berendezést,
gépet, készliléket, szerelvény, halézatot iizemeltetni, fesziiltség alatt tartani
tilos!

f) megrongalodott, meghibasodott villamos berendezést, gépet stb.
lehetdleg azonnal meg kell javitani, illetéleg az erre vonatkozé munkat
meg kell rendelni,

g) elektromos javitast, karbantartast kizarolag fesziiltségmentesen és csak
villanyszerel6 (villamossagi szakember) végezhet,

h)  a hasznalaton kivill helyezett villamos szerelvényt, vezetéket fesziiltség
mentesiteni kell, ha fenntartdséra nincs sziikség, le kell szerelni,

i) a villamos berendezéseket, gépeket rendszeresen meg kell tisztitani az
olyan szennyezddésektdl, amelyek a berendezés hdatadasi viszonyait
karosan befolydsoljak, vagy amelyektél nmaga is meggyulladhat,

i) a villamos berendezés és az éghet6 anyag kézétt olyan tavolsagot kell
megtartani, vagy olyan hészigetelést kell alkalmazni, hogy az-az éghetéanyagra
gyujtasi veszélyt ne jelentsen (min. 0,5 m),

k) a fOdramtalanité és a csoportosan elhelyezett villamos kapcsoldk,
biztositékok, tovébbd a villamos tokozatok rendeltetését, tovabba ezen

kapcsolok ki és bekapcsolt helyzetét meg kell jeldini, illetSleg
hovatartozas szerinti felirattal kell ellatni,
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) hordozhaté  villamos  kéziszerszdmok,  késziilékek  elektromos
csatlakoztatésara csak kabelszer(i vezeték hasznalhatd. A vezeték védeni kell a
mechanikai sériilésektdl. A csatlakozd vezeték (kabel) 5 m-nél ne legyen hosszabb,

2.10. A villamos berendezést, ha a jogszabaly masként nem rendelkezik:

* 300 kilogrammnal vagy 300 liternél nagyobb mennyiségii robbanasveszélyes
osztalyba tartozé anyag gyértésédra, feldolgozasara, taroldsara, felhasznalasara
szolgald helyiség vagy szabadtér esetén legaldbb 3 évenként,

¢ egyéb esetben legaldbb 6 évenként

a villamos berendezés tlizvédelmi feliilvizsgélatat elvégezteti, és a tapasztalt
hidnyossagokat a mindsitd iratban a feliilvizsgalé altal meghatarozott hatarnapig
megsziintetteti, melynek tényét hitelt érdemld mddon igazolja.

A tlizvédelmi fellilvizsgélat szempontjébdl a naptari napot kell figyelembe venni.
3. Villam és sztatikus felt6it6dés elleni védelemre vonatkozé elGirasok

3.1.Villamvedelmi berendezést, ha a jogszabaly masként nem rendelkezik:

* 300 kilogrammnal vagy 300 liternél nagyobb mennyiségii robbanasveszélyes
osztdlyba tartozé anyag gyartasara, feldolgozasara, taroldsara, felhasznaldsara
szolgald helyiség vagy szabadtér esetén legalébb 3 évenként,

* egyéb esetben legaldbb 6 évenként tlizvédelmi szempontbdl feliil kell vizsgalni és
a tapasztalt hianyokat meg kell sziintetni.
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VIIL. FEJEZET

TUZVEDELMI ESZKOZOK, BERENDEZESEK LETESITESERE ES
HASZNALATARA VONATKOZO SZABALYOK, KIURITES

1. Tlzolto6 vizforrasok

1.1. A tlizoltd vizforrasokra vonatkozdé részietes szabélyok az OTSZ elSirasaiban
talalhatok meg.

1.2. A tlzcsapokrdl nyilvéntartast kell késziteni. A tiizcsapok és szerelvényszekrények
ellendrzését félévenként, megfeleld tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezé szervezet
végzi,

1.3. A fali tlizcsapszekrényt a hatélyos jogszabalyban, szabvanyokban foglalt biztonsagi
jellel kell megjelélni 2-2,5 méteres magassagban, (gy, hogy az a legtévolabbi
felismerési tavolsagrél is biztonsaggal felismerhet legyen. Ennek érdekében — a
vonatkozé szabvanyok eldirdsai szerint — a fali tiizcsapszekrényt uténvilagits, vagy
vilagité biztonségi jellel kell megjeldlni.

1.4. A tiizolté vizforrdsokat, tlizcsapokat allanddan hozzaférhetéen kell tartani. Azokat
anyaggal, stb. eltorlaszolni nem szabad.

1.5. A Mizeum rendelkezik sajat tiizolto vizforrassal.

2. Tlizolto késziilékek felszerelése, ellenérzése

2.1. A szabalyzat hatalya ala tartozd épiiletben, helyiségekben az MSZ EN 3-as szamui
szabvanyban meghatarozott kévetelményeket kielégitd és az ott keletkezhetd tiiz
oltasara alkalmas megfelel6 darabszamu tiizolté késziiléket kell elhelyezni a tiizvédelmi
megbizott altal kijel6lt helyeken.

2.2. Reszletezve: az épiiletekben az ott keletkezd tiiz oltasara alkalmas oltdegységgel
bird tlizoltd késziiléket kell elhelyezni a kévetkezdk szerint:

o az 6nallé rendeltetési egységekben legaidbb szintenként,
¢ az alabbi tablazatok szerint
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OTSZ 16 sz. melléklet 1 sz. tablazat
Oltéanyagegység| MSZEN 3-7 szabvany | MSZEN 1866
{OE) szerinti tlizosztaly 'szabvany szerinti
A B tizosztaly

1 5A 21B
2 8A . 348
3 55B
4 13A 708
5 898
6 21A 113B
9 27A 1448
10 34A
12 43A 183B
15 55A 2338
16 1B
17 1IB
18 1118
19 IVB

OTSZ 16 sz. melléklet 2 sz, tablazat

Onéllé rendeltetési egység vagy Altaldnos Robbandasveszélyes anyag
szabadtér alapteriiletig (m?) esetben tarolasa

50 2 6

100 3 9

200 4 12

300 5 15

400 6 18

500 7 21

600 8 24

700 9 27

800 10 30

900 11 33

1000 12 36

minden tovabbi 250 +2 +6
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Az épiilet tiizolté késziilék oltéegység és darabszam meghatarozasa a 2. sz.
mellékletben talalhato.

2.3. A tlizolté készilékeket jol lthatéan, kdnnyen hozzaférhetden kell a kijarat, illetve
a veszélyeztetett hely kézelében elhelyezni és allanddan hasznalhatd, (izemképes
allapotban tartani. Koz6sségi épitményben a — fali tlizcsappal kombindlt tiizoltd
keszilleket tarté fali tlizcsap szekrény, vagy tlizolté késziilék tartd szekrény kivételével
— tlzolté készilléket akadalymentes elhelyezési magassagban kell régziteni. Az
eszkOzOket helyiikr6l eltavolitani, vagy rendeltetésiktsl eltéré célra hasznalni csak
kilén jogszabalyban meghatarozottak szerint szabad.

2.4. A tlizolté késziilékeket a hatélyos jogszabalyban, szabvanyokban foglalt
utanvilagité vagy vilagité biztonsagi jellel sziikséges megjeldini.

2.5. A biztonsagi jeleket minden esetben a tiizolté berendezés folé 1,8-2,5m
magassagban kell felszereini, hogy a biztonsagi jel akkor is lathatd legyen, ha az
atmenetileg takarasban van.

2.6. A tlizolté készilléket a helyiikr8l indokolatlanul eltavolitani vagy rendeltetésiikrdl
eltérd célra haszndlni TILOS!

2.7. Az MSZ EN 3-as tipust késziilékeket évente eliendriztetni kell.

2.8. A készenlétre kihelyezett tlizolté készilékekrdl az OTSZ 264.§(7) pontja
készenlétben tartd az 4ltala végzett ellendrzésekrdl, valamint a tiizoltd késziilék
karbantartasokrdl Tiizvédelmi lizemeltetési naplot vezet, mely tartalmazza

» a létesitmény nevét és cimét,
* atlizoltd késziilékek tipusjelét,

e a tlizoltd késziilekek egyértelmii azonositasat készenléti hely vagy a tiizolté
késziilék gyartési szdma megadasaval,

* a tiizoltd késziilékek ellendrzésének vagy karbantartdsanak fokozatat
(készenlétben tartd ltali ellendrzés, alapkarbantartas, kézépkarbantartas, teljes
kor( karbantartas) és datumat,

o a tlizolt6 késziilékek ellenGrzését vagy karbantartasat végzs személy nevét és
alairasat.
2.10. A tlizoltd késziilékek, berendezések javittatdsat, lecserélését a Muzeummal
szerz6dott szakcég végzi el.
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2.11. A tlizolto kesziilékek karbantartisa annak terjedelme szerint a kivetkez§ lehet:
 alapkarbantartas,

o kdzépkarbantartasa,
o teljes kor(i karbantartas.
2.12. A tlizolt6 késziilék készenlétben tartdsanak feltételei:

* rossz vagy leselejtezett késziiléket azonnal le kell cseréini. A tizoltd késziilékek
javitatdsérdl a tizvédelmi megbizott gondoskodik,

o a készenlétben tartott késziilékek tizemképes allapotanak figyelemmel kisérése a
tlizvédelmi megbizott feladata.

2.14. A készenlétben tarté vagy képviselGje rendszeresen, legalabb negyedévente
ellenérzi, hogy a tiizoltd késziilék (4/1. sz. mellékiet)

* tervezett telepitési helyen vannak-e,

a készlilékkel szemben &liva a cimkék olvashatdak-e,
hasznalatbavétele nem (itkézik akadalyba,

jelz8miiszer esetén az nem hidnyzik, helyes értékeket mutat,
helyiik tdjékoztaté jeldléssel jeldlve van

szerelvényekkel el vannak latva.

3. Tiizosztalyok, tiizolt6 késziilékek kivalasztasa

A hordozhatd tlizolté késziilékek a kezd6d6 tiizek oltdsara alkalmasak. Az Orszagos
Tlzvédelmi Szabalyzat altalanos kovetelményként lgy fogalmaz, hogy olyan késziiléket
kell készenlétben tartani a védett térben, amely alkalmas az ott keletkezé t{iz oltasara.
A tlizoltas szempontjabdl alkalmas késziilék kivalasztasahoz az éghetd anyag fizikai és
kémiai jellemzéi alapjan az MSZ EN 3-7 szabvany alapjan meghatérozott tiizosztalyok
nyujtanak eligazodast.

TOzoszTALY
Megnevezése Ertelmezése

"A" Szilard, dltalaban szerves eredet(i olyan anyagok tiize,
melyek langolas és/vagy izzés (pardzslds) kiséretében
égnek.

"B" Folyékony, vagy cseppfolyds szilard anyagok tiizei.

ol Egheté gézok tiizei.

"p" Fémek és Gtvozetek tiizei.
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*Megjegyzes: a tlizosztalyok megjeldlése, megnevezése fiqurdlis abrakkal értelmezve a tiizoltd
készlilékek matricéin jeltlve vannak.

- 4. Tiizolt6 késziilék tipusok elényei

Vlzzeloltok ~ |haszndlata ott ajanlott, ahol az el6fordulhaté tiizek dontéen

. |az ,A" tlizosztalyba tartoznak.

é?:l'labbal of_ltjék:éf; _' altaldban minden olyan helyre ajanlhatd, ahol vizzel olté

. |szikséges, de ezen tll éghetd folyadékok és gumik tiizeinek
. |oltasara is eredményesen alkalmazhatd.

Porral 6it65k.-5.“::_ " lleggyakrabban az ,A-B", illetve az ,A-B-C" t{izosztalyokra
. lhaszndlhato tlizoltd porokat alkalmaznak. Biztonsaggal

hasznalhaté fesziiltség alatti berendezések tiizeinek oltasara
| 1000 V fesziiltségig.

-Széﬁ'—dio:(;id_d?;l . |széles terlileten hasznélhato, a fesziiltség alatti berendezések

oltok:

. |tuzeinek oltdsdra biztonsagosan alkalmazhato.

A tlizolto késziilék megjeldlésére (matrican) tablan jeldlik példaul a mindsitéskor
eloltott legnagyobb vizsgalati tiizosztalyok rovid jelét (pl. 8A; 21B, stb.) az oltéanyag
toltetével elolthatd tiizek osztalyainak jeleit, stb.

5. Tiizjelz6 berendezés

5.1. A Mizeum épiiletrészének teriiletén beépitett tiizjelz6 berendezés van
kiépitve.

5.2. A Muzeum teriiletén, szintenként jol lathatd helyre legalabb egy helyen a
tlzoltésag hivészamat és a segélyhivé szdmokat (104,105,107,112) jol lathatdan ki kell
fliggeszteni.

Kézi jelzésado darabszamat Ggy kell meghatarozni, hogy megkozelitésiik az épitmény
barmely teriiletérél 30 méteren beliil megoldhaté legyen, padiészinttl 1,1 és 1,6 m
kézotti magassagban kell elhelyezni.

5.3. A tarsasag altal hasznalt beépitett tiizjelz6 berendezés tipusa:
CERBERUS CT 10-03, kialakitasa: atjelzéssel nem rendelkezik, berendezés
kbzpontja: Az 6rség helyiségben van elhelyezve.

A Mizeum teriiletén 24 6ras biztonsagi szolgalat miikodik (é16 eré 6rzés).

5.4. A tizjelz8 berendezések helyét a hatélyos jogszabalyban foglalt biztonsagi jellel
kell (utan vilagitd vagy vilagité biztonsagi jel) megjeldini.

5.5. A tlizjelz6 berendezést éllandéan izemképes &llapotban kell tartani, annak
meghibdsodasat, vagy atalakitasdt a teriiletileg illetékes katasztréfavédelmi
kirendeltségnek be kell jelenteni.
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5.6. Barmilyen okbdl kikapcsolt tlizjelz6re ,nem miikédik” feliratot kell elhelyezni

5.7. A beépitett tlizjelz6 berendezést jogszabalyokban, nemzeti szabvanyban foglaltak,

ezek hianyaban a gyértési, vagy forgalmazasi engedély szerint kell ellendrizni és
karbantartani.

5.8. A tiizjelz8 berendezésekhez tartozé jelzésadok, érzékelSk helyeird nyilvantartast
kell vezetni,(a jelzést automatikusan a tiizoltdsdghoz tovabbitd kizpontok kivételével).

5.9. A tlzjelz6 berendezésr8l karbantartasi és ellenSrzési (Uzemeltetési) naplét kell
vezetni, Uzemeltetd ellendrzési ciklusok: napi, havi, negyedéves. Félévente sziikséges
karbantarté szakcéggel ellenériztetni a berendezést,

5.10. A tiizjelz6 berendezéshez tartozo6 jelzésaddk, érzékeldk helyeirdl zéna kimutatast
kell késziteni és azt tiizjelz8 kézpontndl, vagy annak kezel8/kijelz6 egységeénél ki kell

figgeszteni, kivéve azokat a kézpontokat, amelyek jelzésekor megjelenitik a jelzésado,
érzékeld helyét.

5.11. Abban a helyiségben, ahol a tlizjelz6 kozpontot vagy annak kezel6/kijelzd
egységét elhelyezték — a jelzést automatikusan a katasztréfavédelmi kirendeltséghez

tovabbité kdzpontok kivételével — legalabb egy, a tlizjelzésre kioktatott személynek kell
tartézkodnia.

6. Biztonsagi vilagitas, biztonsagi jelzések és menekiilési utirany jel6lése

6.1. A Muazeum teriiletén kijarati, vészkijarati ajtokat, valamint a menekiilési
Gtvonalakat, azok teljes hosszan biztonsagi jelzésekkel meg kell jeldlni oly mddon,

hogy az épiilet barmely pontjén minden esetben legaldbb egy menekdlési Gtvonaljelz6
biztonsagi jel lathat6 legyen.

Amennyiben a Mizeum teriletén vildgité menekiilési Gtvonaljelz6 tablak talalhatdak,

abban az esetben azokat havonta ellen8rzési napléban sziikséges dokumentalt médon
ellendrizni.

6.2. A Ilétesitményben [év6 vilagité biztonsdgi jelzések miikodGképességét
jogszabalyban, vagy vonatkozé szabvényban, ezek hianyaban a gyarté &ltal eldirt
rendszerességgel ellendrizni, azt ellenérzési napléban dokumentdlni, tovabbd a
biztonsagi jeleket a kériilmények valtozdsaibdl addddan vagy elhasznalédasuk miatt
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sziikségszerlien cserélni, illetSleg a meglétiikrdl meggy6zddni szilkséges. Azokat a
jelzést add eszkozoket, amelyek halézati energiaforrasrdl mUkddnek, tartalék
energiaforrassal kell ellatni Ggy, hogy a hélézati energia kimaradasa ne okozza azok
miikédésképtelenségét.

6.3. Biztonsagi jel lehet kiviilrdl vagy beliilr8l megvilagitott vagy utanvilagito jel, amely
legalabb a vonatkozé miiszaki kévetelményben meghatérozott ideig és mértékben
alkalmas a céljanak megfelelé fény kibocsatasara.

6.4. Megfeleld tlizvédeimi jelekkel kell megjeldini az elhelyezett
o tlizoltd késziilékeket,
* barmely tartézkodasi helyr6l nem lathaté tlizjelz6 kézi jelzésadckat,
 kézi inditasu tlizoltd-technikai termékek kezels szerkezeteit és
6.5 A helyiség bejaratandl, a helyiségben vagy az érintett szabadtéren tiltd jellel kel
jelélni
e a gyljtéforras alkalmazasnak és az adott teriiletre vitelének tilalmat,
e a dohanyzas tilalmat és
e a vizzel oltas tilalmat.
6.6. A kdzmiivek fGelzaré szerelvényeinek helyét az épitmény fébejaratanal jelezni kell.

6.7. A tlizvédelmi eszkozok helyét jelzé biztonsagi jeleket az eszkoz, felszerelés felett
legalabb 1,8 méteres magassagban, legfeljebb 2,5 méter magassagban kell elhelyezni
ugy, hogy azok kénnyen felismerhetéek legyenek

6.8. A fustgatlo ajtdkat ,Fiistszakaszhatdr! Az ajtd onmikodd csukddasat biztositani
kell.” felirattal vagy jelzéssel kell ellatni jol észlelhets és olvashaté méretii kivitelben.
A tlzszakaszhataron |évé tlizgétld ajtokat |, Tizszakaszhatsr! Az ajté Gnmikéds
csukdddsdt biztositani kell.” felirattal vagy jelzéssel kell ellatni jol észlelheté és
olvashaté méret( kiviteiben.
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IX. Fejezet

AZ EGYES HELYISEGEKRE VONATKOZO TUZVEDELMI
SZABALYOK

1. Irodakra, targyalo illetve szerver helyiségekre vonatkozé elirasok

1.1. Az irodakban a batorokat (igy kell elhelyezni, hogy a helyiségekben a szabad
mozgas, kdzlekedés biztositva legyen, és az ajtok telies szélességben nyithatdk
legyenek.

1.2. Az irodaban elektromos h&termelé berendezést (h8sugarzé, kavéf6zg stb.) csak
felligyelet mellett tizemeltethetd.

1.3 A kavéfézot, elektromos f6z8lapot hasznélat el6tt nem éghet6 anyagil hészigetel
lapra kell helyezni.

1.4 Elektromos f8z6lapot flités céljara hasznalni tilos!

1.5 Az elektromos eszkdzdket, berendezéseket (kivételt képeznek a sziikségszer(ien 24
Oras lizemmddban miikédSk, pl. hiitk, szerverek stb.) a munka befejezése utan
aramtalanitani kell. Célszer(ien az utolsé tivozénak kotelessége, vagy a Muizeum
vezetGje altal kijelSlt személynek.

1.6. Irodaban tiiz és robbands veszélyes tevékenyseget végezni — alkalomszer(i
tliveszélyes tevékenység kivételével — nem szabad!

2, Raktarra és tarol6 helyiségekre vonatkozé eldfrasok

2.1. Helyiségben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez sziikséges
tlizveszélyes osztdlyba tartozé anyag tarolhaté. A térolt anyag, termék mennyisége
nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.

2.2. Vegyes raktarban, kis mennyiségben fém polcon egymastdl elkiilénitve,
festékanyagok €s a hozzdjuk tartozé higitdk tarolhatdk a flitétesttdl és a flitovezetéktdl
legalabb 1 m-re.

2.3. Polcos tarolasnal a raktari polcok kdzott legaldbb 0,8 méter kozlekedési utat kell
szabadon hagyni.

2.4. Ongyulladasra hajlamos anyagot mas éghetd anyaggal, tovabbd olyan anyagokat,

amelyek egymasra valé hatdsa hét fejleszthet, tiizet vagy robbanast okozhat, egyiitt
tarolni nem szabad.

2.5. A raktarban dohanyozni és nyilt lingot hasznalni — alkalomszerii tliveszélyes
tevékenység kivételével — szigortan tilos!
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2.6. A raktarban éghet6 gazt tarolni még atmenetileg sem szabad.

2.7. Eghetd anyag és az elektromos vilagitotest kozott legaldbb 1 méter tavolsagot kell
tartani.

2.8. A raktarban egyedi fiitberendezés vagy késziilék (villanyrezs6, hésugarzé stb.)
hasznalata tilos!

2.9. A raktdrban az ott eléfordulé esetleges tiiz oltdsara alkalmas berendezést kell a
bejarat kézelében készenlétben tartani.

3. Kbzlekedo folyosd, elotér

3.1.A menekiilési Gtvonalakat lesz(ikiteni még &tmenetileg sem szabad.

3.2. Az elétérben a székeket, asztalokat, berendezési targyakat dgy kell elhelyezni,
hogy azok a menekiilési Utvonalba ne keriilhessenek, tovabbd az ott tartézkoddk
menekiilését, mentését ne akadalyozzak.

3.3. A folyosékon, kdzlekedSkben az anyagtdrolds nem megengedett, valamint olyan
régzitetlen berendezési targyak elhelyezése is tilos, mely a menekiilési Gtvonalba
bekertilve az esetleges menekiilést akadalyoznd, gatolna.

3.4. A menekilésnél szamitasba vett ajtokat, kijaratokat amennyiben ott személyek
tartézkodnak, lezdmi tilos! Az ajtok telies szélesséqii nyithatosagat mindenkor
biztositani kell. A folyosok, kdzleked8k iranyfény vilagitasanak karbantartasarol,
miikod6 képességérdl gondoskodni kell.

3.5. A kijératokat/vészkijaratokat ,KIJARAT” / ,VESZKIJARAT” szabvanyos felirattal kell
jelsini,
4. Kazan elhelyezésére szolgalé helyiség teriiletére vonatkozé eléirasok

4.1. Csak engedélyezett tipusi és kifogastalan miiszaki allapot( gazfogyasztd
berendezést szabad hasznalni, melyet a gazszolgdltatd tizembe helyezett.

4.2. A berendezést csak a kezelési (haszndlati) szabalyok betartiséval szabad
tzemeltetni.

4.3. A miiszaki meghibasodas, rendellenes miikodés esetén a berendezést azonnal le
kell allitani és a hiba elhdritasdig Gjrainditani tilos!

4.4. A berendezés kezelSje a gazszivargds megeldzése, esetleges szivargas felderitése
érdekében negyedévente az oldhaté csatlakozoknal a rendszeresitett ellenérzé habbal
kételes ellendrzést tartani.

4.5. A berendezés rendszeres és szakszer(i karbantartasardl gondoskodni kell.

4.6. Csak olyan keményt szabad hasznalni, amelynek miiszaki 4llapota megfeleld illetve
a sziikséges vizsgalatokat, tisztitast azon elvégezték.
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4.7. Fistelvezetésre csak olyan jol sszeillesztett, nem éghetd anyagu, az égéstermék
legmagasabb h6mérsékletén is megfelels szildrdsagu flistcsdvet szabad hasznalni.

4.8. A kémények tisztitasat legaldbb félévente (gaz tiizels berendezések aluminium
kéményeit évente), illetve szitkség szerint kell végeztetni.

4.9. A kémények idGszakos feliilvizsgalatat, flsttémérségi probajat legalabb 4 évente
egyszer el kell végezni.

5. Teakonyha

5.1. Tlz esetén a Tiizoltéségot a 105-0s telefonszamon azonnal értesiteni kell, még
abban az esetben is, ha a tiizet eloltottik.

5.2. A helyiséget csak a rendeltetésének megfelelé célra lehet hasznalni, jellegétdl
eltérb eszkozoket és anyagokat térolni még atmenetileg sem szabad.

5.3. Az elektromos berendezéseket haszndlat utan ki kell kapesolni.

5.4. Elektromos f&z6lap és kavéf6z8 csak hészigeteld alatét és kontrollampa
alkalmazasaval felligyelet mellett lizemeltethets.

5.5.  Munkaido alatt a bekapcsolt elektromos berendezéseket (mikrohullam siito,
fritdz) felligyelet nélkiil hagyni tilos.

5.6. A konyhan a berendezési tirgyakat, gépeket, eszkdzoket gy kell elrendezni,
hogy a helyiségek bejérati ajtajat, a villamos berendezés kapcsoléjat, a fékapcsoldt,
tlzvédelmi eszkozt, késziiléket és az ezekhez vezetS kézlekeddsi utat, valamint
kitiritési (tvonalat, még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni, lesz(ikiteni!

5.7. A helyiségekben a tevékenység kézben folyamatosan és annak befejezése utan
ellendrizni kell a tlizvédelmi szabalyok betartését és a tiiz keletkezésnek
lehet8ségének kizardsat

5.8. A konyha helyiségben csak olyan engedélyezett tipusi és kifogastalan
miszaki allapot( berendezés, gép, vilgité és elektromos eszkdz, flitési rendszer
hasznalhatd, amely rendeltetésszer(i miikddése soran tiizet vagy robbanast nem
okoz.

5.9. A tlizvédelmi elGirdsban foglaltak maradéktalan betartdsa a munkavallalok
részére ktelez8. Az el6irdsok megszegése szankciét von maga utan.

5.10. Ezeken a teriileteken, illetve Iépcséhédzakhoz vezeté utakon semmilyen, a
személyek mozgasat korldtozd targy, berendezés nem helyezhetd el, a kdzlekedési
utakat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.

5.11. A tlizolté készlilékeket, a fali tiizcsapokat és tiizcsap szerelvényeket allanddan
hasznalhatd, lizemképes allapotban kell tartani, eltorlaszolni még atmenetileg sem
szabad, a rendeltetéstd| eltérd célra felhasznalni tilos!
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6. Egyéb hasznalat szempontjabél meg nem jelolt helyiségek, munkahelyek

6.1. Az ebben a fejezetben hasznalati szempontbdl tételesen fel nem sorolt
hefylsegekre szabadterekre €s egyéb munkahelyekre vonatkozdlag a tlizvédelmi
torvény és végrehajtasi rendeleteiben illetve az egyéb jogszabalyban megjelolt
rendelkezések az iranyaddak.

7. Tlizveszélyes anyagok raktarozasa és tarolasa

Robbanasveszélyes osztilyba tartozik:

e aza folyadék amelynek zarttéri lobbanaspontja 21 °C alatt van

 az a gaz, amelynek als6 éghetGségi hatarértéke a levegd térfogatahoz
viszonyitva legfeljebb 10%,

e aza folyadek amelynek zarttéri lobbanaspontja legalabb 21 °C,

 azagaz, amelynek alsé éghetbségi hatérértéke a levegd térfogatahoz
viszonyitva 10%-nal nagyobb

e az éghetd gaz, goz, kod,

e az apor, amely a levegdvel robbanasveszélyes keveréket képez.

Tizveszélyes osztély. Tiizveszélyes” (tiizveszélyességi osztilyba tartozik:
e az a szilard anyag, amelynek gyulladasi hémérséklete (gytijtoforrassal vizsgalva)
legfeljebb 300 °C,
e aszilard éghet anyag, ha nem tartozik robbandsveszélyes osztélyba,
a legalabb 50 °C nyilttéri lobbanésponta gazolajok, tiizelGolajok, petroleum,
o az afolyadek, olvadék, amelynek nyilttéri lobbanaspontja 55 °C felett van, vagy
lizemi homérséklete a nyilttéri Iobbanaspont]anal legalabb 20 °C-kal kisebb,
 az agaz, amely Gnmaga nem ég, de az égést taplalja, a levegs kivételével,
 a vonatkozé miiszaki kvetelmény szerinti eljardssal meghatarozott, 150 °C—né|
magasabb gyulladasi hdmérsékletli B-F tlizvédelmi osztalyd épitdanyag,
* az a vizes diszperzids rendszer, amelynek lobbanaspontja szabvanyos
maddszerrel nem &llapithaté meg, és éghetdanyag-tartalma 25%-ndl nagyobb,
viztartalma pedig 50%-nal kisebb

7.1. Az robbanasveszélyes tlizveszélyességi osztdlyba tartozd  kiilonbéz6
halmazallapoti  anyagok  egyiitt nem  tarolhatdak. Egy  helyiségben
~robbanasveszélyes” tlizveszélyességi osztdlyba tartozé anyag ~Tuzveszélyes
tlzveszélyességi osztélyba tartozd anyagokkal egyiittesen — 300 kg feletti
mennyiségben - nem tarolhatok.

7.2. A ,Robbanasveszélyes” tiizveszélyességi osztdlyba tartozé anyagot,
~Tlzveszélyes tlizveszélyességi osztdlyba tartozé éghetd folyadékot kiszerelni,
csomagolni csak jogszabalyban meghatarozottak szerint, ennek hianyaban olyan
helyen szabad, ahol nincs gyujtéforrds és hatékony szellézést biztositottak.

7.3. A ,Robbanasveszélyes” tiizveszélyességi osztalyba tartozd anyagot, valamint a
~Tuzveszélyes” tlizveszélyességi osztdlyba tartozé éghetd folyadékot csak
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jogszabdlyban,  vonatkozé  miiszaki kovetelményben  meghatdrozott  zart
Csomagolasban, edényben szabad tarolni, szallitani és forgalomba hozni.

7.4. A ,Robbanasveszélyes” tlizveszélyességi osztélyba tartozé anyag, valamint a
~Tlzveszélyes” tlizveszélyesség(i éghetd folyadék egyedi és gylijtécsomagolasan -
amennyiben jogszabaly ettél eltéréen nem rendelkezik - az anyag tlizveszélyességi
osztalyat szovegesen, vagy piktogrammal kell jelsini. A jelélést a gyarté vagy a
csomagolo, kiszerelS, vagy a forgalomba hozd, valamint - a felhasznalashoz kiilféldral
kdzvetleniil érkez6 anyag, éghetd folyadék esetében - a felhasznald koteles elvégezni.

7.5. Tiizgatlé elétérben mindennem{i tarolds tilos. A raktarozds, tarolds teriiletét
éghet8 hulladéktdl, szaraz ndveényzettdl mentesen kell tartani.

7.6. Gézpalackot, tiiz- és robbanasveszélyes, valamint tlizveszélyes éghet6 folyadékot
csak kiilon taroldhelyen szabad tarolni, azokat a raktdrakban elhelyezni még
ideiglenesen sem szabad.

7.7.A raktarakban megfelel6 szamu a tarolt anyag oltasara alkalmas tipus( kézi tiizolté
késziiléket kell készenlétben tartani.

7.8. A raktarakban csak szabvanyos és zart rendszer(i elektromos berendezés
hasznalhatd, a vilagité lampatestek csak védéburaval Uzemeltethetok.

7.9. A raktarakban elektromos f6z6lap, kavéféz6 nem Uzemeltethetd, ott barmilyen
elektromos eszkdzt hasznlni nem szabad.

Oldal: 33/ 69




IPARMUVESZETI MUZEUM TUZVEDELMI SZABALYZAT

X. Fejezet

TAROLASRA, SZALLITASRA VONATK0Z0 T(jzZVEDELMI
SZABALYOK

1. Anyagok tarolasara vonatkoz6 altalanos eléirasok

1.1. Helyiségben, épitményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos
tevékenységhez szilkséges robbanasveszélyes vagy tlizveszélyes osztélyba tartozd
anyag tarolhaté. Az épitményben tarolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja
meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.

1.2. A tarolas tertiletét éghetd hulladéktdl, szaraz ndvényzettsl mentesen kell tartani.,
1.3. Ipari tarolo Iétesitményben vald raktérozés, tarolds esetén 200 m2 feletti tarold
helyiség fédém- vagy tetSszerkezete, valamint a térolt anyag kozott legaldbb 1 méter
tavoisagot kell biztositani.

2. Kozlekedésre és menekiilésre vonatkozo eldirasok

2.1. A Mlzeum bejératahoz vezetd fé- és mellék-, kbzlekedési utakat allandéan teljes
szélesseégben szabadon, tlizoltésdgi jarmiivek részére jarhaté allapotban kell tartani.
2.2. A folyosokat, elStereket, kijératokat és vészkijaratokat eltorlaszolni, ill. lesz{ikiteni
még ideiglenesen sem szabad.

2.3. A menekilési tvonalak megfeleld vilagitasarél, valamint iranyjelz6 tablaval vald
ellatasardl gondoskodni kell.

2.4. A vészkijaratokat a vonatkozo szabvany el6irasainak megfelels tablaval, iranyjelz6
tablaval kell jelélni.

2.5. A villamos berendezések kapcsoldjahoz, a kézmiivek nyité- és zaré szerkezeteihez,
tlizvédelmi berendezésekhez, késziilékekhez vezetd utakat leszlikiteni, eltorlaszolni
tilos.

2.6. Munkaid§ alatt a dolgozok részére a menekiilési lehetdséget biztositani kell. A
menekilési utakon tlzveszélyes anyagot, kiilondsen gazpalackot, tiiz- és
robbanasveszélyes anyagot tarolni tilos.
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XI. Fejezet

TUZVEDELMI ELLENGRZES, ID6SZAKOS FELULVIZSGALAT
ES TUZVEDELMI IRATOK

A tlizvédelmi ellendrzés alapvett célja, hogy az ellendrzésre jogosult személyek
miikddési teriiletiikén meggy6z6djenek az Orszagos Tlizvédelmi Szabdlyzatban, illetve
a jelen szabalyzatban foglalt eléirasok érvényre juttatdsénak mértékérdl.

1. Tizvédelmi hatdsagi feladatok:

1.1. Tizvédelmi hatdségként elst fokon a terlletileg illetékes tlizvédelmi hatdsag jar
el.

1.2. A tlizvédelmi hatdsag jogszabalyban meghatarozott esetekben:

* engedélyez0, tiltd és korlatozd intézkedéseket tesz,

e a tlizesettel kapcsolatban hatéségi bizonyitvényt ad ki,

o a tlizvédelmi kételezettséget megsértbkkel szemben tlizvédelmi birsdgot szab ki.
1.3. A tlizvizsgalatban a tlizvédelmi ellendrzés soran és a szakhat6sdgi ligyekben a

Fovarosi Katasztrofavédelmi Igazgatésag Kozép-pesti Katasztréfavédelmi Kirendeltség
(Cim: Budapest 1081, VIII. ker. Dologhaz u. 3. Telefon: 459-2325) jar el.

2. A Mizeum dolgozéi koziil tlizvédelmi ellenérzés végrehajtasara jogosult
személyek:

o igazgatd,
» tiizvédelmi megbizott (Kaméleon 98 Mérndki-tanacsadé Bt.)
3. A Mdzeum tiizvédelmi szervezetének tagjai altal alkalmazandé ellenérzési
formak:
a./ tételes ellendrzés
b./ célellendrzés
¢./ utdellendrzés

3.1. Az adott épiilet, helyiség, szabadtér, szervezeti egyseég tételes tiizvédelmi

ellendrzésének az osszes tiizvédelmi kovetelmény teljesiilésének a vizsgalatara kell
kiterjednie.

b) A tételes ellendrzés kiterjedhet a Mlzeum egész miikodési teriiletére, minden
helyiségre és munkahelyre, a tiizvédelem valamennyi részletére,
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3.2. CelellenGrzésnek a tlizvédelmi kovetelmények egy-egy részletére, illetve
valamilyen konkrét tlizvédelmi el6irds betartaséra (pl. tlizoltd késziilékek megléte,
hozzaférhetdsége, érvényessége, kézlekedési utak szabadon tartdsa, stb.) kell
kiterjednie.

3.3. Utcellen8rzést sziikség szerint kell tartani a tételes, illetve a célellenérzés
eredményétdl fliggden.

3.4. A tételes és célellenSrzésekrdl az ellendrzést végzOnek minden esetben vizsgalati
jegyzokdnyvet kell felvennie. A jegyzOkdnyvben fel kell tintetni az ellendrzés
idSpontjét, az ellendrzésen résztvevok nevét, a tapasztalt tlizvédelmi hianyossagokat,
valamint azok megsziintetéséért felel6s személyek nevét és a végrehajtas hatéridejét.

3.5. Az utéellendrzésrél is minden esetben jegyzkényvet kell felvenni, amelyben
visszatérG hidnyossag esetén fel kell tiintetni a hianyossagokért felelés személy(ek)
nevet, munkakori beosztasat és utaini kell a feleldsségre vonas kezdeményezésére.

3.6. A tiizvédelmi ellenSrzésre jogosult személyek az altaluk tartott tiizvédelmi
ellendrzés alkalméval kételesek a tapasztalt tiizvédelmi hidnyossagok megsziintetésére
azonnali intézkedést tenni, és ezéltal a Mlzeum Zltaldnos tlizvédelmi helyzetének
fokozatos javulasat elGsegiteni.

4. Tlizvédelmi ellendrzés iitemezése

4.1. A tlizvédelmi feladatokat ellaté szakcég a vallalkozasi szerzédésben leirt
gyakorisaggal (félévente minimum egy alkalommal) kételes tlizvédelmi ellendrzést
végezni a Mizeum teriiletén.

5. Tiizvédelmi iratok

5.1. A tlzvédelemmel kapcsolatos hatésagi iratokat a Mlzeum irattardba kell
elhelyezni.

5.2. A tlizvédelmi iratok okmanyként kezelendék, jegyz6konyvi atadas-atvétel targyat
képezik. Gondos kezelésiikért, meg6rzésiikért az azokat &tvevd személy felel.

5.3. A Mazeum irattaraban a kévetkezé dokumentumok elhelyezésérél kell
gondoskodni:

- A Tlizvédelmi Szabalyzat mellékletei, valamint annak kiegészitései,
- Tlizriado terv,
- tlizolt6 berendezések (tlizoltd késziilék) nyilvantartasa,

- a villamos berendezések id6szakos tiizvédelmi feliilvizsgalatardl és helyreallitasardl
sz616 jegyzBkonyvet vagy tanlsitvany,

- a tlizvédelmi szemlérdl, ellen6rzésekrdi szolé jegyzokonyvek,
- a helyszinrajzok,
- egyéb tlizvédelmi iratok, dokumentaciok.
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XII. Fejezet

TUZ ESETEN SZUKSEGES TEENDOK,
A MUNKAVALLALOK TUZJELZESSEL, TUZOLTASSAL
KAPCSOLATOS FELADATAI

Jelen Terv a Tlizvédelmi Szabalyzatanak része, betartasa és végrehajtisa
mindenki részére kotelezd, a benne foglaltakat évenként gyakoroini kell,
melyrdl jegyzékényvet kell késziteni.

Tiizjelzés, Iétesitmény elhagyasanak modja

Minden esetben, aki tlizet, vagy annak kdzvetlen veszélyét észleli, illetve arrdl
tudomast szerez, kételes azt haladéktalanul jelezni a biztonsédgi szolgalatnak
(telefonon, személyesen). A tiizjelzési kotelezettség a dolgozdk &ltal eloltott, vagy az
6nmagatdl kialudt, illetve kar nélkiili tiizesetekre is vonatkozik.

A létesitmény teriiletén a tiizjelzés torténhet:

» A beépitett tlizjelz6 berendezés valamelyik kéz jelzésaddjénak megnyomasaval a
tlizjelz6 rendszeren keresztiil.

* A biztonségi szolgélat (8rség) telefon értesitésén keresztiil.
¢ Személyesen a biztonsagi szolgalatnal (6rség).

Tiizjelzéskor sz6ban az alabbiakat kell jelezni:

A tlizeset, kéreset pontos helyét, bejelentd nevét.

Mi, illetve milyen anyag ég, mi van veszélyeztetve, mekkora a tiiz terjedelme?
Személyek élete, testi épsége van-e vesz€lyben, tértént-e mar személyi sériilés?
A tlizesetet jelz8 személy neve, a jelzésre hasznalt tavbeszéld hivészama.

Tz észlelése esetén a riasztas rendje:

* A tlizoltésagra a tiizjelzés torténhet a tizet észleld személyt6l szarmazod
informacio alapjan telefonon a 105 vagy 112 telefonszamon.

e Val6s tiiz esetén (amennyiben bizonyossagot nyert, hogy valdban t{iz van) a
biztonsagi szolgélatnak (6rség) értesiteni kell:
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o A biztonsagi féosztalyvezetsjét

Név, Morauvszki Istvan (tel: +36 1 456 5193)
o Foigazgatd

Név, Cselovszki Zoltan (tel: +36 1 217 5965)

* A létesitményben tartézkoddk riasztdsa a tlizjelzé rendszer hang (sziréna)
bekapcsoldsaval torténik.

Altalanos feladat meghatarozas
» A létesitmény elhagyssénak rendje:

o A kitiritésnél a kiiiritendé munkat két szempont jellemzi, Ggymint a személyek és
a targyak mentése. Els6dlegesen a személyek mentését keli elkezdeni.

o A kiuritésnél a méasodik szakaszban a térgyak mentését kell elvégezni,

o Amikor a személyek kimentése megtdrtént a tliz teriiletén tevékenykedd vezetd
koteles ellendrizni a teriiletén munkat végz6 munkavallalok és  kilsd
munkavegzok létszamat.

o A mentés addig nem tekinthetd befejezettnek, amig valamennyi teriileten
tartézkodé munkat végzé személy megléte nem bizonyos.

e FO célok:

o Minden esetben elsGdleges az élet mentése!

o Masodlagos, de fontos a vagyonvédelem!

o Minden feladatot gy kell végrehaijtani, hogy a panikhangulat elkeriilhets legyen!

A tizoltdsra vonatkozo eléirdsok és feladatok

2.1. A tlizjelzéssel egyidejlileg meg kell kisérelni a t{iz oltasat a létesitményben
elhelyezett t{izolté késziilékekkel és felszerelésekkel.

Elektromos berendezések tiizeseteinél a tiiz oltdsdt csak aramtalanitst
kévetGen szabad megkezdeni. Amennyiben ez nem lehetséges csak
széndioxiddal, vagy porral olt t{izoltd késziilékkel szabad beavatkozni. Vizzel
oltani tilos.
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- lehet8ség szerint gondoskodni kell a tiiz ltal még nem érintett éghetd
anyagok eltavolitasardl.

- a tliz tovébbterjedésének akadalyozdsa oxigén elvondsaval - €gl helyiség
lezdrésa, feltdltése vizzel, oltégazzal.

- az éghet6 anyag hémérsékletének csokkentése, a langolds, izzés
megsziintetése, lobbanaspont ald hitéssel vizzel, altégézzal

- €g0 anyag eltavolitasaval a tiiz terliletérdl, illetve

- €ghetd anyag tlizhéz jutdsénak megakadalyozasaval (elsésorban éghetd
gdz, vagy éghetd folyadék flizeinél),

Kiiiritési Tery
Tiiz esetén a tevékenységet iranyité vezetd feladatai:

A tevekenység végrehajtasat iranyitd személy a biztonsagi osztly vezetSje vagy az
altala frésban erre a feladatra megbizott cég/személyek.

A tlizoltésag helyszinére érkezéséig egy személyben felelés minden
intézkedésért, a Tiizoltdsag értesitéséért, a Iétesitmény Kiiiritéséért.

Amennyiben az eseményrdl értesiil haladéktalanul meg kell gy6zGdnie arrdl, hogy a
tlizoltéség riasztdsa megtsrtént-e.

A tliz feltételezett helyszinéré| kapott visszajelzés alapjan, hogy valéban tiiz van-e vagy
sem, illetve ha igen akkor az mekkora terjedelm(, felméri a kialakult helyzetet,
értékeli a veszély helyzetet, mérlegelést kdvetéen dont a feladatokrél és 3
kitiritésérdl.

Felelés a létesitmény teriiletének kiiiritéséért, koteles a dolgozdk tlizoltasi,
mentési, kiliritési feladatait irdnyitani, folyamatosan kontroldlni a kitiritést, A kitirftés
kozben folyamatosan kapcsolatot tart a biztonsagi szolgélattal az altaluk adott
tovabbi informacidkat sziikség szerint tovabbitja a tlizoltésagnak.

Sziikség esetén gondoskodik az dramtalanitasré| és a bejovl gazvezetéken a gaz
fOcsap elzarasaval géz ellatas sziineteltetésérdl.

Biztositja, hogy az érkezé hivatasos tiizoltéegységek akadalytalanul meg
tudjak kozeliteni a tiizeset helyszinét és a vizforrasokat, ennek érdekében
szlikség esetén intézkedik a tlizoltasi felvonuldsi utak és terlilet hozzaférhetGségére.
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Intézkedik sériilt, életveszélyben lévé személyek mentésére, ha annak
végrehajtasit a korilmények lehetévé teszik. Személyi sériilds estén az
elsGsegélynyijtas biztositidsa, menték riasztisa (telefon: 104), a rend fenntartisa
érdekében sziikség szerint a renddrség értesitése (telefon: 107).

Tajékoztatast ad a kiérkezé tiizolté egység vezetGjének az addig megtett
intézkedésekrdl, tevékenységrél, a tliz &ital érintett tertletrél, a létesitményben
tartézkoddk szAmardl, a varhats vészhelyzetekrdl.

Az Mizeumban tartézkod$ munkavallalék feladatai

» Kotelesek minden esetben, ha tiizet, vagy annak kézvetien veszélyét
észlelik, illetve arrdl tudomast szereznek haladéktalanul a vezetGjik részére
vagy a biztonsdgi szolgalatnak (6rség) jelezni. A tiizjelzés térténhet a beépitett
tlizjelz8 berendezés kézi jelzésaddjanak megnyomasaval, vagy személyesen.

* Kotelesek a tiizoltasban, miiszaki mentésben - ellenszolgéltatas nélkiil —
€letkoruk, egészségi, fizikai allapotuk alapjan a téliik elvarhats személyes
részvétellel, illetve adatok kozlésével kozremiikddni.

* A létesitményben tartézkoddk tiizoltasi feladata alapvetéen a kezdédé
tuzek terjedésének korlatozasara, eloltasara irdanyul. A tiiz keletkezési
helyén vagy annak kézelében tartézkoddk a helyszinen 1évé tiizolté eszkozokkel
(tlizcsap, tlzoltd késziilék) meg kell kisérelni a tiiz eloltasat addig, amig
véddfelszerelés nélkil a tiiz nagysaga, ezt lehetbvé teszi, ha €letiik, testi épségiik
veszélyben nem forog, ha igen akkor haladéktalanul végre kell hajtani a kiiiritést.
Elektromos berendezések tlizeseteindl a tiiz oltisat csak dramtalanitdst kovetden
szabad megkezdeni. Amennyiben ez nem lehetséges csak porral olté tiizoltd
készulékkel szabad beavatkozni, vizzel oltani tilos.

* Ha a tliz eloltdasa a dolgozék részérél sikeres volt, a helyszint valtozatlan
allapotban kell hagyni a tlizvizsgalati eljaras eredményessége érdekében.

e Tz esetén mindenki nyugalmat megdrizve fegyelmezetten, panik nélkiil
kell, hogy ténykedjen 6nalléan a jelen tervben meghatarozottak szerint, illetve
a kapott utasftasok alapjan.

 Feladatuk a Miazeum Kkiiiritésének segitése, a gyors és szervezett kiiirités

r

erdekében meg kell ismerniiik a létesitmény vészkijaratait és Kiiiritési Gtvonalait.
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Tiiz esetén vészhelyzetben tirténs cselekvés alapszabalyai

* Tizeseteknél a leggyakoribb haldlok a fiist €s csak masodsorban a hd. Tiizndl a
keletkez$ fiist Il egy lathaté részbdl, amely megneheziti a tajekozodést és egy

veszélyes mérgezé anyagokat tartalmazd lathatatlan részbsl (CO, CO,, egyéb
mérgez8 gazok).

e Az égésgéazok forréak, igy felfelé széllnak, ezért az emberek a héségtsl és
mérgez6 gazoktdl a padozat kézelében mozogva nagyobb biztonsdgban vannak.

e A mennyezet alatt &sszegy(il§ forrd fiist és gazok egyre forrébba valnak, ha elérik
a gyujtasi pontjukat robbanésszerii égés kovetkezhet be, ezért ha a mennyezet
alatt vastag, fekete fiist gylilt 6ssze, gyorsan kell menekiilni.

* A flst ellen sokat segithet, ha szdj és az orr elé valamilyen bevizezett ruhat
tartunk, mely a légutaktél az ingerl fiistrészeket tavol tartja.

e Ha égé helyiségen kell 4thaladni megfeleld védelmet nyuijthat a magunkra terftett
bevizezetett pokréc, kabat vagy torélkozd.

¢ Ha helyiség teljesen meg telt fusttel, és az mér a padléig terjedt mas menekdilési
Utvonalat kell keresni.

e Tiz esetén zart helyiség ajtajat csak azutén nyissuk ki miutan kézzel megtapintva
az ajtét, az nem meleg, igy meggy8z6dtiink réla, hogy az ajtd tdloldalin
valosziniileg nincs t{iz, 4m ekkor sem az ajtényilasban allva, hanem oldalt a fal

I

takarasaba hlizédva nyissuk ki az ajtot.

e Ha személy bent rekedt egy helyiségben, akkor kézte és a tiiz kozott be kell
csukni minden ajtét és ablakot, a helyiségben talalhatd anyagokkal el kell tdmni
az ajté réseit, ezt kovetSen lehet csak ablakot nyitni és megprébélni a
menekiilést, '

* Ha valaki egy helyiségben rekedt, segitségért kell kidltani, de kézben mas
menekiilési utat is kell keresni. Ez lehet az erkélyen, parkdnyon &t mas helyiségbe
vagy a tetbre valé kijutas, illetve az ablakon keresztiil kétélen vagy lepeddbdl,
fliggdnybdl készitett kétélen vald lejutads. Ha a menekiilés semmilyen médon nem

lehetséges, a mentésre varé akasszon ki valamit az ablakba, vagy mas médén
jelezze tartézkodasi helyét a tiizoltéknak.
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Energiaellatas korlatozasa, megsziintetése

Villamos energia

A _létesitmény elektromos tiizvédelmi

elektromos kapcsolé helyiségben talalhaté.

Gaz energia
Az épiilet gazelldtasinak elzarasa _az alagsor

taldlhaté gaz féelzaronal térténhet.

A kiiiritésnél altalanosan szem elétt tartando eldirasok

* A kilritési Gtvonalakat Ugy kell megvalasztani, hogy azokon éghet6 anyag a
lehetd legkevesebb legyen.

Az eplilet, helyiség egy id8 utan telitédik fusttel, de a helyiségek alsé légrétege
lényegesen késébb telitédik, [gy a menekitést lehajolva esetleg kuszva is lehet
végezni.

* Az olyan helyiségekbe, ahonnan a kidt elre nem lathaté a bemenetelt meg kell
tiltani.

e Minden esetben tdrekedni kell a panikhelyzet legyézésére, ezért hatarozott és
megnyugtato cselekvést kell tantsftani a mentésben résztvevé személyeknek.

* A mentesi feladatot csak 4tgondoltan és hatarozott elképzeléssel lehet végezni.

A tiiz keletkezése szempontjabdl fontosabhb veszélyforrasok
Veszélyforrasok melyekkel szamolni kell:
* Gazszivargas kovetkeztében bekdvetkezd robbanas, t(iz

* Elektromos rendszer hibdjabdl, rovidzariat vagy tllterhelés miatt bekévetkezett
tlizek,

* A tlizvédelmi hasznalati szabalyok (pl. térol6tér, iroda) be nem tartasabdl addds
tlizek.

* Termeszeti események hatdsdra bekévetkezett elemi csapés (pl. villdm) okozta
tizek.
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Tiizjelz6 berendezés adatai:
 Tipus: CERBERUS CT 10-03

Fd

e Atjelzés nincs a tiizoltésa igyelését 24 6ras

orszolgalat végzi.

A tiizvizsgalatban a tiizvédelmi ellendrzés soran és a szakhatésagi iigyekben

e a FoOvarosi Katasztrofavedeiml Igazgatésdg Kozép-pesti Katasztrofavédelmi
Kirendeltsége jar el

e cime: Budapest 1081, VIII, ker. Dologhaz u. 3.
¢ telefon: 061/459-2325
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XIII. Fejezet

ZARO RENDELKEZESEK

1. A jelen szabdlyzatban foglaltakat a tiizvédelmi megbizottnak minden év december
31-ig felul kell vizsgélni és a mindenkori valés helyzetnek megfelelden sziikség szerint
maédositani kell.

2. A szabalyzat a vonatkozé jogszabalyokban foglaltak’ﬁgyeiembevéte:lével késziilt, A
bennik foglaltak betartasa illetve végrehajtasa a MUZEUM SZEMELYI HATALYA
ALA TARTOZO SZEMELYEKRE NEZVE KOTELEZO ERVENY(!

3. Azt a személyt, aki a jelen szabalyzatban foglalt elSirdsokat nem tartja meg, az
elirasok megszegését eltfiri, vagy az ellen6rzést elmulasztia mar akkor is felelésségre
kell vonni, ha tiizeset nem tortént.

4. Jelen szabalyzat hatalya ala tartozé személyek a szabalyzatban foglaitak
folyamatos végrehajtasaért fegyelmi felelésséggel tartoznak.

A tiizvédelmi elSirdsok be nem tartasa természetes személlyel szemben
fegyelmi, szabalysértési felelésségre vonast, illetve a vonatkozé jogszabaly
alapjan tiizvédelmi birsag kiszabasat, biintetd eljaras kezdeményezését
vonhatja maga utan.

5. Jelen szabdlyzatban nem szabalyozott esetekben a mindenkor érvényben 1évd
Jogszabalyok el6irasat kell megtartani, illetve maradéktalanul végrehaitani.
6. A Mlzeum létesitményi tlizoltdség fenntartasra nem kotelezett,

7. A Mlzeum épiilet, az 6nallé épliletrész befogaddképessége nem haladja meg az 500
fét.
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MELLEKLETEK
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1.SZ. MELLEKLET

A MUZEUM HELYISEG LISTAJA

IPARMUVESZETI MUZEUM

1091 BUDAPEST, ULLOI UT 33-37
SSZ. | HELYISEG MEGNEVEZESE ALAPTERULETE (M2

1. Kt 41,94
2. Lomtar 74,83
<P Kozlekedo 26,53
4. Koziekedd 8,04
5. | Uveg tarolé 2,77
6. Kézlekedo 82,05
7. Kézlekedd 12,41
8. Kézlekedd 34,90
9. Lépcsd alatti tér 49,12
10. |Kat 20,99
11. | Tarolo 7,14
12. | Tarol6 20,62
13. | Tarold 713
14. | Kozlekedd 38

15. | Kbzlekedd 21,21
16. | Kat 43,98
17. | Kozlekedd 48,13
18. | Kbzlekedd 36,08
19. | Kézlekedd 15,84
20. | Kozlekedd 32,76
21. | Lépcst alatti tér 50,81

Osszesen m?

1. Raktar 22,78
2. Kozlekedd 6,67
3. WC 3,04
4. WC 4,99
5. Mosdd 3,36
6. Raktar 17,98
Z. Kézlekedd 7,08
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8. Kézlekedd 22,25
9. Raktar 96,27
10. | Raktér 66,02
11. | Raktar 62,38
12, | Raktar 61,60
13. | Kozlekedd 39,52
14. | Beép. udvar 86,04
15. | Kozlekedd 33,18
16. | Raktar 49,35
17. | Raktédr 2512
18. | Gazfogadd 3.33
19. | Ontd 40,47
20. | Kemence 29,53
21. | Mazozd 42,01
22. | Raktér 17,50
23. | Mézozé 41,28
24. | Keramia labor 34,87
25. | Kbzlekedd 27,00
26. | Kozlekedd 6,94
27. | Kozlekedd 15,88
28. | Pince lejarat 10,51
29. | Kozlekedd 1511
30. | Kozlekedd 22,64
31. | Kozlekedd 8,27
32. | Villanyszerel§ helyiség 6,88
33. | Tranzfer 25,08
34. | Mosdd 5,80
35. | El6tér 5,95
36. | Oltszo 5,41
37. | Zuhanyzd 9,08
38. | Oltézé 6,53
39. | Zuhanyzd 6,92
40. | WC 3,77
41. |WC 3,76
42. | Kozlekedd 36,22
43. | Csiszold 36,53
44. | Kemencék 33,54
45. | Kézlekedd 7,79
46. | Kozlekedd 7,58
47. | Mithely 16,41
48. | Mdhely 16,75
49. | Raktar 8,05
50. | Mihely 27,31
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91. | Mihely 29,36
52. | Kozlekedd 1971
53. | Uvegraktar 16,83
54. | Kozlekedd 9,20
55. | Lépcsé 5,64
56. | Bor 22,37
57. | Kerdmia 16,65
58. | Ont8miihely 31,41
59. |WC 1,45
60. | Villanyszerel8 helyiség 6,23
61. | Mosdd 5,43
62. | Kbdzlekeds 11,58
63. | Villanyszerel§ helyiség 10,56
64. | Sziinetmentes 16,32
65. | Légudvar 11,20
66. | Raktar 9,66
67. | Raktar 22,79
68. | Kapcsolotér 5.73
69. | Elektromos helyiség 21,28
70. | Lépcsod 6,72
71. [ Raktar 10,14
72. | Raktar 14,77
73. | Raktar 72,17
74. | Raktar 1013
75. | A45.1 1250
76. | A45.2 7,58
77. | A43 14,70
78. | Kozlekeds 12,10
79. | Lépcsh 7,30
80. | Pihend 16,56
81. | Zuhanyzé 3,87
81. | Kozlekedd 5,38
82. | A37 2,64
83. | Oltozd 24,17
84. | Raktar 27,38
85. | Raktar 45,03
86. | Otvds miihely 40,42
87. | Otvés miihely 52,24
88. | Kozlekedd 7,63
89. |wcC 2,49
90. | Légudvar 5,95
91. |WC 2,90
92. | Kozlekedd 17201

Oldal: 48 / 69




IPARMUVESZETI MUZEUM

TUZVEDELMI SZABALYZAT

93. | Raktar 31,14
94. | Kézlekedd 29,34
95. |wWC 3.5

96. | Kbzlekedd 321
97. | Lépcsd 6,18
98. | Elétér 43,67
99. | Olvaszté 10,63
100. | Miihely 24,15
101. | Raktar 24,69
102. | Raktar 37,64
103. | Raktar 36,39
104. | Raktér 16,97
105. | Raktar 11,94
106. | Raktar 19,09
107. | Raktar 12,48
108. | Kézlekedd 45,54
109. | Raktar 9,93
110. | Raktar 12.37
111. | Kozlekedd 11,85
112. | Villany raktar 6,44
113. | Takarité 21,22
114. | Kozlekedd 3,86
115. | Fémraktar 31,75
116. | Kozlekedd 63,18
117. | Irodaszer 21,92
118. | Informacids kézponti rendszer 6,37
119. | Elotér 212
120. | WC 1,46
121. | WC 1,02
122, | El6tér 1,84
123. | Zuhanyz6 6,12
124. | Tisztitoszer raktar 2122
125. | Szemleraktar 34,71
126. | Orvosi 17,96
127. | Varé 25,12
128. | Tarold 9,40
129. | Kbzlekedd 9,76
130. | Mosdd 3,92
131, | Lépcsd 15,52
132. | Elotér 25,94
133. | Szell6z6 géphaz 16,51
134. | Flités elosztd 23,84
135. | Kazénhaz elGtér 83,99
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136. | Gazfogadd helyiség 1311
137. | Kazan 78,93
138. | Tiizolté 14,29
139. | Fiit6folyoss 108,84
140. | Raktar 271,63
141. | Gépészet 13,20
142. | Férfi mosdd 13,86
143. | Raktar 203,23
144. | N6i mosdo 14,23
145. | Ruhatar 20,59
146. | Raktar 373,36
Osszesen: 3863,73 m?

3. Bltorraktar 136,54
2. Faraktar 19,49
3 Iroda 8,59
4. [ Mihely 18,92
5. Butormiihely 50,27
6. Gépmihely 17,02
7. Mosdd 6,28
8. Elektromos kapcsold helyiség 4,49
9. Vitrinraktar 94,68
10. | Raktar 21,84
11. | Kozlekedd 18,86
12. | Galéria 20,55
13. | Raktar 45,93
14. | Kbzlekedd 8,71
15. | Tanterem 50,59
16. | Galéria 20,39
17. | Kézlekedd 11,87
18. | Mosdo-WC 13,75
19. | Kozlekedd 10,39
20. | Mosdd-WC 7.12
21. | Gépterem 47,91
22. | Galéria 20,39
23. | Kozlekedd 10,75
24. | Mosdo-WC 19,22
25. | Kozlekedd 14,62
26. | Kozlekedd 14,71
27. | Kozlekedd 14,34
28. | Szévémiihely 81,09 N
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[29. [Sz6v8 43,72
30. | Kozlekedd 37,11
31. | Llépcsd 33,26
32. |Iroda 7,89
33. | Raktar 8,37
34. | Gipsz6nt8 miihely 79,44
35. | Kozlekeds Z23.36
36. | Tanari 37,74
37. | Keramia II. 37,76
38. | Kozlekedd 12,83
39. | Keramia 31,12
40. | Kozlekedd 8,37
41. | Kerdmia I. 48,11
42. | Kozlekedd 9,39
43. | Kézlekedd 10,07
44. | Elotér 39,22
45. | Porta 9,36
46. | Kozlekedd 24,72
47. | Lépcsd 44,67
48. | Kozlekedd 9,14
49. | Gépkocsi tarolé 13,87
50. | Gépkocsi tarolé 19,90
51. | Kdzlekedd 12,44
52. | Gépkocsi tarold 15,06
53. ! Gépkocsi tarold 47,77
54. | Gépkocsi tarold 34,57
55. | WC 7,94
56. | Kozlekedd 9,22
57. | Kozleked6 11,53
58. | Témbds buUtorraktar 195,37
99. | Kozlekedd 10,31
60. | Kozlekedd 20,38
61. | Kozlekedd 8,70
62. | Kozlekedd 11,65
63. | Kozlekedd 1
64. | Kozlekedd 23,10
65. | Lépcsd 69,19
66. | Elotér 53,10
67. | Lépcsd 6,03
68. | Kbzlekedd 4,60
69. | Mitérgy 7,47
70. | WC 251
71. | Raktar 10,94
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72. | Lépcsh 7,07
73. | Kézlekedd 7,13
74. |Iroda 62,73
75. | Osztalyvezets 42,31
76. | Tombés bltorraktar 131,75
77. | Raktar 21,52
78. | Bejarati kiilsé tér 121,37
79. | Szélfogd 10,16
80. | El6tér 333,76
81. | Kiallitotér 502,67
81. |Iroda 21,83
82. | Koziekedd 7,14
83. | Lépcsh 7,81
84. |Iroda 40,44
85. | Teakonyha 4,46
86. | Mosdo 10,18
87. |Iroda 5,29
88. | Kozlekedd 19,12
89. | Elotér 22,23
90. | Lépcso 6,18
91. | Mosdo 323
92, | El6tér 47,27
93. | Kbzlekedd 8,23
94. | Kozlekedd 11,80
95. | Kozlekedd 11,74
96. | Kozlekedd 23,14
97. | Lépcsé 69,20
98. | FGigazgato helyettes 39,18
99. | Titkdrsag 43,71
100. | F8igazgatd 46,72
101. | Targyald 39,12
102. | Gazdasdgi osztaly 55,72
103. | Tud. Titkarsag 37,25
104. | Pénztar 4,79
105. | El6tér 577
106. | Titkarsag 19,75
107. | Kiadvany 16,88
108. | Gazdaségi igazgatd 21,67
109. | Rendezvény terem 19,10
110. | Iroda 6,87
111. | Kbézlekedd 27,07
112. | MosdS-WC 4,72
113. | Uzemeltetés 29,30
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114. | Elotér 6,03
115. | Kdzlekedd 22,57
116. | Iroda 20,07
117. | El6tér 5:35
118. | Porta 3,42
119. | Koézlekedd 9,65
120. | El6tér 35.38
121. | Iroda 34,69
122, | Kozlekedd 11,82
123. | Iroda 26,39
124. | Kbzlekedd 5,24
125. | Kozlekedd 41,47
126. | Mosdd 3,87
127. | Teakonyha 3,60
128. | Iroda 22,47
129. | Kozlekedd 6,26
130. | Iroda 24,00
131. | El6tér 13,17
132, | Raktar 84,30
133. | Kozlekedd 7,14
134. | Lépcss 15,52
135. | Mosdd 3,92
136. | Kozlekedd 9,76
137. | Porta 7,66
138. | Kiallitétér 782,78
139. | El6tér 37,85
140. | Melléképiilet 99,52
141. | Raktar 19,69
142, | Kbzlekedd 4,63
143. | Mosdd 3,92
144. | Lépcso ' 15,52
Osszesen: 5337,86 m?

1. Papirnyomd 13,11
2 Galéria 18,15
3. Mosdd-WC 7,07
4, Teakonyha 5,60
5. El6tér 6,47
6. Kozlekedd 52,68
7. ElGtér 29,99
8. Ruhamiihely 45,48
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9. Galéria 31,18
10. | B8rmihely 40,91
11. | Bérmiihely 36,24
12. | Konfekcid szabészat 48,15
13. | LépcsH 29,81
14. | Kozlekedd 7,62
15. | Kozlekedd 14,62
16. | Kdzlekedd 50,09
17. | Gobelin mihely 54,81
18. | Tanterem 77,59
19. | Eléadé galéria 21,55
20. | Konfekcid 37,29
21. | K6togeép terem 70,37
22. | Galéria 13,53
23. | Kotdgép terem 70,18
24. | Kozlekedd 24,09
25. | Kdzlekedd 7,25
26. | Lépcsd 44,67
27. | Kozlekedd 45,36
28. | Raktar 107,16
29. | Galéria 94,23
30. | Raktar 73,14
31. | Koézlekedd 20,91
32. | Kbzleked 29,97
33. | Kozlekedd 27,76
34. | Lépcsd 69,19
35. | El6tér 297,60
36. | Lépcso 69,20
37. | Kozlekedd 23,33
38. | Kozlekedd 33,85
39. | Kozlekedd 20,22
40. | Kiallitotér 782,78
41. | Egyéb 25,30
42. | Lépcs6 6,18
43. | Oltsz6 20,03
44. | Egyéb 14,21
45. | Oltoz6 14,88
46. | Kozlekedd 9,78
47. | Lépcso 7,53
48. | Lépcso 7,08
49. | Kényvtar 10,65
50. |WC 14,40
51. | Galéria 33,51

Oldal: 54/ 69




IPARMUVESZETI MUZEUM

TUZVEDELMI SZABALYZAT
52. | Lépcsd 6,36
53. | Kdnyvtar 42,84
54. | Elotér 13.22
55. | Kényvtar olvasd 95,58
56. | Kbnyvtar 52,29
57. | Kényvraktar 83,67
58. | Galéria 78,53
59. | Kiallitotér 215,34
60. | Kiallitétér 210,53
61. | Simegi kdnyvtar 28,25
62. | Kiallitotér 108,25
63. | Kiallitotér 78,01
64. | Kiallitdtér 96,47
65. | Kiallitotér 200,18
66. | Kiallitotér 95,74
67. | Raktar 47,14
68. | Elotér 28,81
69. | Lépcst 15,52
70. | Mosdé 4,16
71. | Kozlekedd 9,35
72. | Keménycserép raktar 47,14
73. | Lépcsh 15,52
74. | Kozlekedd 3,07
75. | Mosdd 4,16
Osszesen: 4295,58 m?2

1, Mosdo-WC 4,56
2. Uvegnegativ 15,00
3. Kozlekedd 17,94
4, Kézlekedd 46,73
5. ElGtér 29,89
6. Sététszoba 12,22
s Iroda 17,14
8. Iroda 16,91
9. Galéria 7,82
10. | Fotomliiterem 80,07
11. | Miiterem 50,53
12. | Galéria 14,84
13. | Lépcsd 29,81
14. | Raktar 56,82
15. | Raktar 80,06 ]
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16. | Kozlekedd 73,18
17. | Raktar 78,38
18. |Raktar 39,75
19. | Kozlekedd 24,09
20. | Lépcss 44,67
21. | Kozlekedd 11,29
22. | Tarolé 6,24

23. |Iroda 15,35
24. |Iroda 20,49
25. | Kozlekedd 51,98
26. | Raktar 85,35
27. | Raktar 79,46
28. | Textil moséd 28,93
29. | Elotér 12.37
30. | Kozlekedd 21,19
31. | Kozlekedd 30,51
32. | Kozlekedd 27,76
33. | Lépcsd 69,19
34. | El6tér 272,18
35. | Adattar 23,04
36. | WC 13,12
37. | Elotér 10,63
38. | Textil raktar 4,79

39. | Textil munka 26,59
40. | Textil restaurator 64,87
41. | Iroda 19,89
42. | Adattar 64,50
43. | Adattar 87,45
44. | Galéria 53,72
45. | Kiallitotér 218,43
46. | Koziizemi féosztalyvezetd 43,21
47. | Iroda 18,86
48. | Raktar 151,77
49. | Elotér 11,84
50. |Iroda 14,60
51. | Modern anyag 19,67
52. | Butor 20,38
53. |WC 9,05

54. |Iroda 23,07
55. | Kozlekedé 27,81
56. | Kozlekedd 30,39
57. | Kozlekedd 20,77
58. | Lépcsd 69,20
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59. | Fettich terem 52,17
60. | Keramia restaurator 37,44
61. | Walta szoba 31,91
62. | Babits terem 74,80
63. | Kozlekedd 42,37
64. | Restaurdtor miihely 52,60
65. | Kozlekedd 29,56
66. | Miklds Pal terem 85,26
67. | Felvinci terem 53,21
68. | Kbzlekedd 61,50
69. | Xantus Janos terem 72,18
70. | Vay Péter terem 35,66
71. | Korosi Csoma Sandor terem 23,06
72. | Kelet Azsia Igazgatd 24,81
73. | Iroda 14,62
74. | Kozlekedd 9.35
75. | Mosdo 4,16
76. | Lépcsd 15,52
77. | Restaurator raktar 19,61
78. | Galéria 16,83
79. | Lépcso 1552
80. | Mosdé 4,16
81. | Kozlekedd 3,77
Osszesen: 330042 m?
1. Levilagito 12,34
2. Mosddo-WC 6,30
3. Kézlekedd 3,46
4. Moso 12,97
5. Kozlekedd 5,74
6. Szam.gép 14,03
7. Kézleked6 10,86
8. Nyomomiihely 48,90
9, Nyomomlihely 55,37
10. |[Iroda 10,24
11, | Kozlekedd 17,67
12. | Kézlekedd 24,45
13. | Téarold 11,27
14. | Fotdéterem 16,90
15. | El6hivé 10,48
16. | Lépcsd 29,75
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17. | Kozlekedd 3,41
18. | Tarold 3,57
19. |Iroda 9,28
20. | Iroda 20,97
21. | Padlas 599,29
22. | Padlas 767,99
23. | TetGterasz 135,15
24. | Kis livegpadlas 54,89
25. | Padlas 193,24
26. | Padlas 649,18
27. | Kiadvanyraktar 28,68
28. | Raktar 44,89
29. | Kozlekedd 19,27
30. | Raktar 73,12
31. | Koziekedd 44,59
32. | Kozlekedd 29,50
33. | Raktar 88,48
34. | El6add 47,63
35. | Raktar 28,95
36. | Nagy lvegpadlas 554,36
37. | Raktar 58,01
38. | Kozlekedd 41,03
39. | Raktar 74,88
40. | Farestaurator miihely 13,42
41. | Kdzlekedd 9,35
42. | Lépcss 15.52
43. | Kutatdszoba 19,26
44. | Mosdd 4,16
Osszesen: 3922,8m?

Mindosszesen:

I. Tiizszakasz, Pinceszint, alapteriilete: 675,28 m2 > Egyetem (Moholy-Nagy Miivészeti

Egyetem) bérel ebbdl kb. 286,91 m2

IL. Tiizszakasz, Alagsor, alapteriilete: 3863,73 m? > Egyetem bérel ebbdl kb. 764,77

m2

III. Tiizszakasz, Foldszint, alapteriilete: 5337,86 m? > Egyetem bérel ebbd| kb. 911,22

m2

IV. Tiizszakasz, I. Emelet, alapteriilete: 4295,58 m? - Egyetem bérel ebbél kb. 885,64

m2
V. Tiizszakasz, I1. Emelet, alapteriilete: 3300,42 m?
VI. Tiizszakasz, III. Emelet, alapteriilete: 3922,8m?
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2.SZ. MELLEKLET

TUZOLTO KESZULEKEK SZAMANAK MEGHATAROZASA

1. I. Tiizszakasz: Pinceszint
Alaptertilet:
o Pinceszint: 675,28 m?

2. IL. Tlizszakasz: Alagsor
Alapteriilet:
o Alagsor: 3863,73 m?

3. III. Tiizszakasz: Foldszint

Alaptertilet:
o Féldszint: 5337,86 m?

4, 1IV. Tuzszakasz: I. Emelet

Alapterilet:
o I Emelet: 4295,58 m?

5. V. Tiizszakasz: I1. Emelet
Alapteriilet:
o IL Emelet: 3300,42 m2

6. VI. Tlizszakasz: III. Emelet
Alapteriilet:
o Fdldszint: 3922,8 m?

Az épitmény teljes teriiletére minimalisan sziikséges t{izolt6 késziilék darabszdm megéllapitdsa az OTSZ 16. sz.
meliéklet 1-2 tablazataban rogzitett Altalanos esetben meghatarozott oltéegység (OE) szam alapjan tortént.
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3. SZ. MELLEKLET

...........................................................................

a munkat elrendeld cég bélyegzéie Sorszam: 20..../.......

FELTETELEK MEGHATAROZASA ALKALOMSZERU
TUZVESZELYES TEVEKENYSEG VEGZESEHEZ

Bo20 i TN o O 0 hBL...oooenns napjan megtartott helyszini szemle és az
54/2014 (XIL.05.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat 184.§ - 185.§ foglaltak alapjén

az alébb elrendelt alkalomszerii tlizveszélyes tevékenység végzéséhez a kdvetkezd feltételeket hatdrozom
meg:

1. A tevékenység id6pontja:

................................................................................................................................

3. Az elvégzends munka lefrasa:
4. A munkavégz6(k) neve: tlzvédelmi szakvizsga-bizonyitvany szdma

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
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5. A munka kdzben megtartandé tlizvédelmi eléirdsok:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

..........................................

a munkat elrendeld alairasa

6. A kils munkavégzs ltal elrendelt alkalomszerii tlizveszélyes tevékenység esetére a munkat

megrendel§ gazdalkodé szervezet vezet6jének vagy megbizottjanak kiegészitd rendelkezései:

........................................................................................................................................

a munkét elrendeld alairasa

7. A munkavégzésre meghatirozott feltételekkel és a kiegészitésben (6. pont) felsorolt megeléz6
tlzvedelmi elGirdsokat tudomdasul vettem, azok megtartasaért biintetSjogi feleldsséget véllalok. A
tlzveszélyes tevékenység befejezése utin a helyszint atvizsgalom, az esetleges tiizveszélyt

megsziintetem és a tevékenység befejezését a feltételek meghatarozdjanak jelentem:
.............................. 20 e et e G e

..........................................

a munkat végz4 alairdsa

a munkat elrendel aldirisa

9. A munka befejezését tudomdsul vettem:

a tevékenység helye szerinti létesitmény vezets vagy megbizott alairasa

(felteteleket meghatarozd) alairasa
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KITOLTESI UTASITAS

A fejbélyegz8 helyére annak a gazdalkodd egységnek (a tovabbiakban: cég) a fejbélyegzdjét kell
elhelyezni, amely a munkavégzést elrendelte, vagyis amelynek a dolgozdja az alkalomszerti tlizveszélyes
tevékenységet végzi.

A bevezetd szévegben a ditumot csak akkor kell kitslteni, ha a feltételek kiadasat helyszini szemle
elézte meg.

Az 1. és 2. pontok kitéltése sorin pontosan meg kell hatdrozni az engedélyezett tevékenység
helyszinét, valamint a munkavégzésre kiadott id&beni hatdlyat,

A 3. pontban konkrétan ismertetni kell a feltételek targyat képezs alkalomszer(i tlizveszélyes
tevékenységet, az alkalmazhaté technoldgiat.

A 4, pontban a tlizveszélyes tevékenységet végzé személy(ek) nevét és a tlizvédelmi szakvizsga
bizonyitvanyanak szamét kell feltiintetni.

Az 5. pontban kell meghatirozni azon tlizvédelmi eléirésokat, amelyek feltételét képezik a konkrét
alkalomszer(i tlizveszélyes tevékenység biztonsagos végrehajtdsdnak, és a munkavégzbnek be kell
tartania. E rovatot minden esetben a munkat végzé dolgozd vezetbiének, vagy a vezetd altal a feltételek
meghatérozésaval megbizott személynek (munkat elrendelének) kell alairnia,

A 6. pontot csak akkor kell kitdlteni, ha a munkdt végzs dolgozé az alkalomszer( tlizveszélyes
tevékenységet més cég megrendelésére végzi. A kipontozott részben a munkat megrendel§ cég
vezetGjének, vagy annak megbizottjdnak a helyi sajatossagok ismeretében - sziikség esetén -
munkavégzéssel 8sszefiiggd tovabbi biztonsagi eldirasokat kell meghataroznia.

E rovatot a munkat megrendeld cég vezetdje, vagy annak megbizottja irja ala.
A 7. pontot a munkét végzé dolgozd télti ki és irja ald a tevékeny megkezdése elétt.

A 8. pontot a feltételeket meghataroz6, azaz a munkat elrendeld személy (munkat végzd dolgozé
vezetGje, vagy annak megbizottja) télti ki és irja al4.

A'9. pontot a tevékenység helye szerinti Iétesitmény vezets vagy megbizott télti ki és ira ala.

A KItOItstt nyomtatvany egy példanyat a dolgozénak az alkalomszer{i tlizveszélyes tevékenység
végzésének idStartama alatt maganal kell tartania, a masodpéldany a témbben marad,

A tevékenység befejezése utin a dolgozd példanyat célszer(i a témbben Iév6 mésodpéldanyhoz csatolni.
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IPARMUVESZETI MUZEUM

TUZVEDELMI SZABALYZAT

naplo egyidejlileg naplo
Minden o ; i ey :
panikzar, vészkijarati zar, rendezveny elott , tlizvédelmi 6 hoénap QMMM%M_MW ﬁm‘wm_,_mwmmww__%wm_ cWMw%mmﬂmm_mw
vészkijarat biztositd rendszer | de legalabb 3  |iizemeltetési naplé | (+ 1 hét) e s a%m_m e
hénap (+ 1 hét) P gyldejtieg P
Sl i A . : tlizvédelmi Az id6szakos tlizvédelmi
E«mmw_ﬁ 1 hénap o Em<mn_.m_.3_ Al ro:m% izemeltetési | feliilvizsgalattal | iizemeltetési
o nyilaszarok Uzemeltetesi napld | (+ 1 hét) 15 ideiil 14
tlizgatié naplo egyidejlileg napld
lezarasok tiza&tls & litria tlizvédelmi Az id6szakos tlizvédelmi
Nm&mm“m:,_mx nincs kdvetelmény (+ 1 :m_m lizemeltetési | feliilvizsgélattal | (izemeltetési
napld egyidejiileg naplé
? g ; il : ; tlizvédelmi Az idészakos tlizvédelmi
> Emﬁ?mwmﬁp : :o:mn - EN<mn_\m_.3_ . e :o:mu tzemeltetesi | feliilvizsgalattal | Uzemeltetési
legpotlo szerkezet (+ 1 hét) Uzemeltetesi napld | (+ 1 hét) naplé egyidejileg naplé
, A : e i ’ tlzvédelmi Az idGszakos tlizvédelmi
hé és fiist | Emﬁ.m_mm_s.uo : :o:mv ;. EN<ma.m_.3_ A ; _,_o:mw_u uzemeltetési | feliilvizsgalattal | iizemeltetési
elleni légpotio ventilator (+ 1 hét) Uzemeltetesi naplo [ (+ 1 hét) naplé egyidejiileg naplé
védelem R ML M T
megoldasai |  fijstmentesits 3 hénap tlizvédelmi 6 hénap zveusimi 0202 s Wzvedelmi
b : = i i ; Uzemeltetési | feliilvizsgdlattal | iizemeltetési
ventilator (+ 1 hét) Uzemeltetési napld | (+ 1 hét) naplé egyidejiileg naplé
flstcsappantyu, 3 hoénap tlizvédelmi 6 honap | tlizvédelmi Az idOszakos tlizvédelmi
zsalu (+ 1 hét) Uzemeltetési napld | (+ 1 hét) | lizemeltetési feliilvizsgalattal | (izemeltetési
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IPARMUVESZETI MUZEUM

TUZVEDELMI SZABALYZAT

IRANYFENYEK HAVI ELLENORZESE

Készenlétben tarté neve: IPARMUVESZETI MUZEUM

Telephely: 1091 Budapest, Ul

o r

oi ut 33-37

5.SZ. MELLEKLET

Ellenérzés idépontja

Iranyfények

Ellendrzés eredménye

datum ora / perc

db.szama

lizemszerii hibas

Ellendrzést végezte

Megjegyzés [ Intézkedés
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